
К1, К2, К3, К4 =  контактор на DIN-рейку
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Нагрузочная способностть контакторов К2, К3 и К4 определяется

как, Iн =  (суммарный ток моторов фанкойлов на высокой скорости)*

1,5.

Нагрузочная способностть контактора К1 определяется

как, Iн =  суммарный ток приводов клапанов.
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