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Требуемое место для обслуживания

Установка одной холодильной машины

Установка нескольких холодильных машин

A1           A2          A3           A1           A2           A3           A1          A2           A3           A1          A2           A3           A1           A2           A3
СХЕМА 1 1.0         1.0                           1.0          1.0                           0.8          0.8                          1.0          0.8                           0.8          1.0
СХЕМА 2 1.0         1.5          1.0           1.0          2.0           1.0          0.8          2.0           0.8          1.0         1.5            0.8          0.8           1.5         1.0

ЖАЛЮЗИЙНЫЕ A и D
МАССИВНЫЕ B и C

ЖАЛЮЗИЙНЫЕ A и C
МАССИВНЫЕ B и D

МАССИВНЫЕ A и B
МАССИВНЫЕ C и D

МАССИВНЫЕ A и C
ЖАЛЮЗИЙНЫЕ B и D

ЖАЛЮЗИЙНЫЕ A и B
МАССИВНЫЕ C и D

1000 мм

1000 мм

1500 мм

ВИД А

Стена A

Стена A

1.5 м

1.5 м

A1

A1 A3A2

A2

2.0 м

1.0 м1.0 м

Стена C

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ 1                                                                                  СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ 2

Стена C

Стена D

Стена D

Стена B

Стена B

Примечание : Только одна из стен может быть выше агрегата

1000 мм

3000 мм




