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Инструкции по монтажу

Аксессуары
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Ниппель Пробка радиаторная Футорка радиатор. проходная Заглушка футорки
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Прокладка Кронштейн угловой Кронштейн Ключ
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MxTCP AxTCP Монтажный инструмент

1/2"
3/4"

1/2"
3/4"

Размер Размер

- При расчёте количества секций обратите внимание на установку входящего и выходящего клапана.
   Клапаны могут устанавливаться с разных сторон либо на одной стороне, при установке на одной
   стороне теплоотдача может быть снижена от 10 до 20% (см. Рис-1)

- При установке радиаторов под какой-либо перегородкой теплоотдача может снизиться на 10-20% (Pис-2)

- Минимальное расстояние от стены должно быть 3 см, минимальное расстояние от пола 10 см
   минимальное расстояние до подоконника должно быть не менее 10 см. (Рис-3)
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