
NOVELLA 
61E-70E-78E

RAI

ЧУГУННЫЙ
НАПОЛЬНЫЙ

КОТЕЛ

Руководство по эксплуатации. 
Инструкция по монтажу,
техническому обслуживанию и 
ремонту

(ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ)

Библиотека СОК  

https://www.c-o-k.ru/library/instructions/brands


M
A

N
U

A
LE

 iN
st

A
LL

At
o

r
E

2

МОДЕЛЬ АРТИКУЛ

NOVELLA 61E RAI 20047304
NOVELLA 70E RAI 20047305
NOVELLA 78E RAI 20047306

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

Котлы NOVELLA E RAI отвечают основным требованиям следующих Директив:
• Директива о Газе 2009/142/СЕ
• Директива о Производительности 92/42/СЕЕ
• Директива об Электромагнитной Совместимости 2004/108/СЕ
• Директива о низком напряжении 2006/95/СЕЕ
поэтому он имеет маркировку СЕ.

Уважаемый Клиент!
Чтобы лучше познакомиться со своим новым котлом и в полной мере оценить преимущества 
индивидуального отопления, мы просим Вас внимательно прочитать это руководство. Оно помо-
жет Вам правильно пользоваться котлом и в нужное время проводить его техобслуживание.

Установка и наладка котла должна производиться квалифицированными специалистами, обучен-
ными работе с данным оборудованием, в соответствии с действующими нормативами. При монта-
же котла должны соблюдаться местные нормы противопожарной и газовой безопасности.

Расчетный срок службы котла при условии соблюдения всех рекомендаций по установке и сво-
евременному техническому обслуживанию составляет не менее 10 лет. По окончании этого срока 
эксплуатация котла может быть продлена по заключению сервисной организации.

В конце срока службы котел необходимо утилизировать специальным образом, согласно действу-
ющему законодательству. Раздельная утилизация предотвращает потенциальную опасность для 
окружающей среды и для здоровья. Кроме того, можно извлечь экономическую выгоду, получив 
при раздельной утилизации, повторно перерабатываемые материалы.

Маркировка    указывает на соответствие изделия 
техническим регламентам Украины, Узбекистана, Беларуси, Казахстана, Молдовы и России.

 В тексте руководства вы можете встретить следующие символы:

 b ВНИМАНИЕ = действия, которые требуют повышенного внимания и соответствующей подготовки
 

 a ЗАПРЕЩЕНО = действия, которые НЕЛЬЗЯ ВЫПОЛНЯТЬ ни в коем случае
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1 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И 
ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

 b После распаковки котла проверьте 
целостность и комплектность изде-
лия, и в случае несоответствия зака-
зу обратитесь к дилеру, у которого 
было приобретено оборудование.

 b Монтаж котла NOVELLA E RAI дол-
жен производиться специализиро-
ванной монтажной организацией.

 b Запрещается использовать котёл 
NOVELLA E RAI не по назначению. 
Производитель снимает с себя вся-
кую договорную и внедоговорную 
ответственность за нанесённый 
людям, животным или предметам 
ущерб, вызванный допущенными при 
монтаже, настройке и техническом 
обслуживании ошибками и непра-
вильной эксплуатацией.

 b В случае утечек воды, отключи-
те электрическое питание котла, 
закройте подачу воды и немедлен-
но уведомите сервисную службу или 
других профессионально подготов-
ленных специалистов.

 b Периодически проверяйте, чтобы 
рабочее давление в контуре было 
больше 1 бар, при холодной системе 
отопления. Если это не так, уведоми-
те сервисную службу.

 b Сбросной патрубок предохранитель-
ного сбросного клапана котла дол-
жен быть присоединен к канализации. 
Изготовитель котла не несет ответ-
ственности за ущерб, вызванный сраба-
тыванием предохранительного клапана.

 b Если котёл не будет использовать-
ся в течение длительного времени, 
необходимо выполнить следующий 
минимальный набор операций:
- перевести главный выключатель 

системы и главный выключатель 
устройства в положение “выключено”

- закрыть краны подачи топлива и 
воды на системе отопления

- если существует опасность замер-
зания, слить воду из системы ото-
пления.

 b Техническое обслуживание котла 
необходимо производить, по крайней 
мере, один раз в год.

 b Данное руководство является неотъ-
емлемой частью устройства и поэтому 
его необходимо бережно сохранять, и 
оно должно ВСЕГДА находиться рядом 
с котлом, даже в случае передачи 
другому владельцу или пользователю 
и в случае переноса на другую систему 
отопления. В случае повреждения или 
утери руководства, требуйте у ближай-
шего дилера другой экземпляр.

Необходимо соблюдать следующие прави-
ла безопасности, а именно:

 a Запрещена эксплуатация котла 
детям и инвалидам без посторонней 
помощи.

 a Запрещено включать электриче-
ские устройства и приборы, напри-
мер выключатели, бытовую технику 
и прочее, если вы почувствовали 
запах дыма или газа. В этом случае:
- откройте окна и двери и проветри-

те помещение;
- закройте основной кран подачи 

топлива;
- немедленно свяжитесь с сервисной 

службой и с газоснабжающей орга-
низацией

 a Запрещено дотрагиваться до котла 
влажными руками, если вы стоите на 
полу босиком.

 a Запрещается выполнять обслужива-
ние или чистку котла, прежде чем 
он будет отключён от сети электро-
питания.

 a Нельзя изменять настройку устройств 
защиты, не получив предварительно 
письменного разрешения и инструк-
ций от производителя котла.

 a Запрещено тянуть, рвать, скручи-
вать электропровода, выходящие из 
котла, даже если отключено элек-
тропитание.

 a Запрещено затыкать или уменьшать 
размер вентиляционных отверстий 
в помещении, где установлен котёл. 
Наличие вентиляционных отверстий 
является обязательным условием 
для правильного процесса горения.

 a Котёл не должен подвергаться воз-
действию внешних природных явле-
ний. Он не предназначен для уста-
новки на улице и не имеет достаточ-
ную систему защиты от замерзания.

 a Запрещается отключать котёл, 
если уличная температура может 
опуститься ниже НУЛЯ (опасность 
замерзания).

 a Запрещено хранить контейнеры и 
горючие материалы и вещества в 
помещении, где установлен котёл.

 a Запрещено разбрасывать или остав-
лять в доступных для детей местах 
упаковочный материал, поскольку 
он является потенциальным источ-
ником опасности. Его необходимо 
утилизировать в соответствии с дей-
ствующим законодательством.
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2 ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ
2.1  
Описание
NOVELLA E RAI - это газовые котлы с 
атмосферной горелкой и чугунным пер-
вичным теплообменником. Они спроекти-
рованы для отопления помещений и про-
изводства горячей сантехнической воды 
(при наличие подключенного бойлера-ак-
кумулятора ГВС).
Котлы имеют открытую камеру сгорания 
(типа В11BS) и оснащены дымосборником 
с антирифулером, обеспечивающим ста-
билизацию тяги в дымоходе. Котлы обо-
рудованы термостатом контроля удале-
ния дымовых газов.
В котле используется горелка из нержа-
веющей стали со стабилизированным рав-
номерным пламенем. Система контроля 
пламени – ионизационного типа. В кот-
лах типа NOVELLA E RAI максимальное 
внимание было уделено безопасности. 
Специальные электронные устройства 
следят за правильной работой и, в случае 
возникновения неполадок, своевременно 
останавливают котёл, перекрывая подачу 
топлива.

Основные технические характеристики
изделия:
 - электронный розжиг с контролем пламе-
ни ионизационного типа

 - модулирующий электромагнитный кла-
пан газа со встроенным стабилизато-
ром давления и двойным затвором для 
управления горелкой

 - регулятор температуры воды в системе 
отопления

 - регулятор температуры воды в системе 
горячего водоснабжения

 - переключатель функций Лето, Зима
 - отображение температуры воды в систе-
ме отопления (есть возможность отобра-
жать температуру воды в контуре ГВС, 
как альтернатива)

 - имеется возможность подключить ком-
натный термостат

 - имеется возможность подключить дат-
чик наружной температуры

 - предохранительный предельный термо-
стат, блокирующий работу котла при 
перегреве и гарантирующий безопасную 
работу всей системы

 - автоматическая функция защиты от 
замерзания, как котла, так и бойлера 
(если он подключен).

Рис. 2.1  
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2.2  
Компоненты котла

1 - Дымосборная камера
2 - Гильзы для установки датчиков котла
3 - Корпус котла
4 - Основание
5 - Газовая горелка
6 - Электрод розжига
7 - Сливной кран котла
8 - Газовый клапан
9 - Предохранительный термостат (с автоматическим возвратом)
10 - Термостат дымовых газов
11 - Панель управления

Рис. 2.2  

2

1

4

3

567

8

11

10

9



7

2.3  
Панель управления

3 1 2

1 - Переключатель режимов работы
  Выключено (OFF) / Сброс аварий
  Лето (*)
  Зима / Регулировка температуры воды в системе отопления

2 -  Регулировка температуры воды в системе ГВС (*)
    Функция газоанализа

3 - Цифровой дисплей отображает рабочую температуру и коды неисправностей:
  Терморегулирование: указывает на подключение датчика наружной температуры
  Наличие пламени, этот значок отображается при работающей горелке
  Блокировка пламени, этот значок также отображается с кодом неполадки А01
  Авария: указывает на неисправность во время работы и отображается вместе с 

кодом неисправности
  Работа в режиме отопления (*)
  Работа в режиме ГВС
  Защита от замерзания: включается при активации цикла защиты от замерзания
  Функция газоанализа
  Температура отопления/ГВС или же код неисправности

(*) Котёл сконфигурирован и подготовлен для работы в режиме отопления. Работа в режи-
ме «лето» и отображение функций, связанных с контролем производства горячей воды 
возможна при подключении дополнительного аксессуара – датчика бойлера.

Рис. 2.3  
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2.4  
Технические характеристики

Descrizione NOVELLA
61E RAI 70E RAI 78E RAI

Максимальная тепловая мощность (G20-G31) кВт 66,5 76,8 86,1
Минимальная тепловая мощность (G20) кВт 46,5 53,8 60,3
Минимальная тепловая мощность (G31) кВт 49,8 57,6 64,6
КПД на максимальной мощности % 91,0
КПД на минимальной мощности % 88,0
Максимальная теплопроизводительность (G20) кВт 60,5 70,0 78,4
Минимальная теплопроизводительность (G20) кВт 41,0 47,3 53,0
CO2 макс/мин % 5,9 - 4,2 5,3 - 4 6 - 4,3
CO макс/мин ppm 6 - 2 10 - 3 7 - 3
NOx (*)  класс 1
Число Воббе (ниж.)
(при 15°С – 1013 мбар) (G20)

МДж/
м3 45,7

Номинальное давление газа мбар 13 - 20
Максимальное давление на горелке мбар 13,3
Минимальное давление на горелке мбар 6,4
Максимальный расход газа (G20) нм3/час 6,86 7,92 8,89
Минимальный расход газа (G20) нм3/час 4,80 5,55 6,22
Максимальный расход газа (G31) нм3/час 2,52 2,91 3,25
Минимальный расход газа (G31) нм3/час 1,87 2,16 2,42
Электрическое питание В ~ Гц 230~50
Максимальная потребляемая 
электрическая мощность Вт 25

Степень электрической защиты IP X0D
Максимальное рабочее давление в системе 
отопления бар 3

Диаметр дымохода мм 180 200 200
Диапазон регулирования температуры в 
контуре отопления °C 40-82

Диапазон регулирования температуры в
контуре бойлере ** °C 30 - 65

Максимальная рабочая температура °C 82
Предельная температура в котле °C 110

(*) По стандарту EN 297
(**) при подключенном бойлере

2.5  
Идентификация изделия
Для идентификации котлов «NOVELLA E 
RAI» служит идентификационная таблич-
ка изделия, на которую наносятся сведе-
ния о серийном номере, модели и основ-
ных эксплуатационных характеристиках.

 b При планировании техобслуживания 
и заказе запасных частей крайне 
важно точно знать модель котла, 
с которой предстоит работать. 
Поэтому недопустимо изменение, 
повреждение или удаление иденти-
фикационной таблички, равно как 
и любое другое действие, влекущее 
невозможность точного определения 
модели изделия. В этом случае все 
операции по установке и/или техни-
ческому обслуживанию котла будут 
крайне затруднены.

SETTIMANA
di produzione

ANNO

1 IGD3503038

Год выпуска

230~50

°C

Емкость котла

характеристики

КОТЕЛ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ СТРАН:

Вт

Электрические

Класс NOx

A

Площадь теплообмена

давление (PMS)
Максим. рабочее

²

Код

Модель

кВт

кВт

. номер

электр. мощность
Потребл ема 

В~Гц Ток потреблени 

использовани 
Максим. температура

м

л

Класс злектрозащиты IP

СНГ (CIS)

Производитель Riello S.p.A. (Италия)

T066395RU

T066395RU

2000

RIELLO S.p.A.
Via Ing.Pilade Riello 7
37045 Legnago (VR) - ITALY

Котел водогрейный 

Ном. тепловая
 

мощность

 

Ном. тепловая 
производительность 

кПа 

Hом. давление 
газа (G20)

 

Па 

Котел настроен для работы
 на природном газе.

1350Мин. давление газа (G20) - Па 

Cep

Рис. 2.4  

ГОД  НЕДЕЛЯ
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ОПИСАНИЕ NOVELLA
61E RAI 70E RAI 78E RAI

Вес нетто 200 232 270 кг
Вес брутто 226 253 280 кг

2.6  
Комплектация
Котёл поставляется одним местом на 
деревянном поддоне. Он обёрнут поли-
этиленовой плёнкой и защищён кусками 
пенопласта и деревянной клетью.

Для снятия упаковки выполните следую-
щую последовательность действий:
 - Удалите винты (а), которые крепят дере-
вянную клеть к поддону

 - Поднимите деревянную клеть или ста-
щите её сзади.

Внутри котла в отдельном пластиковом 
пакете (В) должны находиться следующие 
документы:
 - руководство по монтажу и эксплуатации;
 - комплект аксессуаров для перевода 
котла с метана на сжиженный газ (фор-
сунки, этикетки, прокладки) 

 - ёршик для чистки внутренних компонент
 - 2 рым-болта для подъёма котла
 - Зигзагообразный кронштейн с самореза-
ми для крепления баллончика термоста-
та дымовых газов к антирифулеру.

С котлами NOVELLA E RAI в отдельной 
картонной коробке (С) поставляется анти-
рефулер.

 b Руководство по эксплуатации явля-
ются неотъемлемой частью изделия. 
Рекомендуется внимательно прочи-
тать его и бережно сохранять.

B

A

C

Рис. 2.5  

1

2

3

Sollevare

Tirare
a sè

Рис. 2.6  

2.7  
Перемещение
После того как упаковка будет снята, 
котёл передвигается вручную следующим 
образом:

 - снимите переднюю панель внешней обли-
цовки (1), потянув её на себя, а затем 
приподняв; после чего снимите верхнюю 
панель (2), потянув её вверх;

 - снимите восемь крепёжных болтов (3), 
которые крепят котёл к деревянному 
поддону и снимите котёл с поддона.

Потянуть
на себя

Приподнять
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G

Описание NOVELLA
61E RAI 70E RAI 78E RAI

A 450 450 450 мм
B 697 789 874 мм
C 850 850 850 мм
D 1465 1690 1690 мм

A
C

D
F

B

E

 - Снимите гайку (а) с передней верхней тяги
 - Вставьте один из двух рым-болтов для 
подъёма (в) в тягу (с)

 - Снова закрепите гайку (а), которая была 
снята перед этим

 - Снимите гайку (d) с задней верхней тяги
 - Вставьте второй рым-болт для подъёма 
(e) в тягу (f) по диагонали относительно 
первого рым-болта

 - Снова закрепите гайку (d), которая была 
снята перед этим

 - Приподнимите котёл с помощью трубы 
на 1 дюйм (33,8 мм) (g), которая встав-
ляется в два рым-болта

 - После окончания операций по переме-
щению котла снимите рым-болты, дей-
ствуя в порядке, обратном к описанному 
выше, снова закрепите гайки.

 a Запрещено разбрасывать или остав-
лять в доступных для детей местах 
упаковочный материал, поскольку 
он является потенциальным источ-
ником опасности. Его необходимо 
утилизировать в соответствии с дей-
ствующим законодательством.

 b Используйте соответствующие сред-

ПЕРЕДНЯЯ часть котла ЗАДНЯЯ часть котла

2.8  
Габаритные размеры

C

D

B A

Рис. 2.7  

Рис. 2.8  

Рис. 2.9  

ства защиты, предусмотренные тех-
никой безопасности.
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2.9  
Гидравлическая схема

A  Кран слива воды из котла   
MI  Прямой трубопровод системы 

отопления   
RI  Обратный трубопровод 

системы отопления   
GAS Подача газа

Рис. 2.10  

2.10  
Расположение датчиков

BA

C

Рис. 2.11  

A - Предохранительный термостат
B - Датчик котла
C - Термостат дымовых газов

RI

MI

GAS

A

B

C D
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2.11  
Гидравлическое сопротивление котла
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 b При первом пуске циркуляционного 
насоса, и, по крайней мере, раз в 
год, рекомендуется проверять, сво-
бодно ли вращается вал. Поскольку, 
особенно после длительных перио-
дов бездействия, отложения и грязь 
могут мешать нормальному враще-
нию вала.

 b Прежде чем отвинчивать или снимать 
заглушку циркуляционного насоса, 
закройте ниже лежащие электриче-
ские устройства от воды, которая 
может вытечь из насоса.

 a Категорически запрещается вклю-
чать циркуляционный насос без воды!

Рис. 2.12  

Рис. 2.13  
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2.12  
Принципиальная электрическая схема

 

FU1 Предохранитель
SC Датчик котла
SB  Датчик бойлера (аксессуар)
ТА  Комнатный термостат
TS  Предохранительный термостат (с автоматическим возвратом)
TF  Термостат дымовых газов (с автоматическим возвратом)
PI  Циркуляционный насос системы отопления (не поставляется)
VG  Электромагнитный клапан газа
ЕL  Электрод розжига/контроля пламени
SСН1 Плата управления
МО1-МО2 Клеммные колодки для подключения
SE Датчик наружной температуры (аксессуар)
ТА  Комнатный термостат (аксессуар)
OS  Таймер ГВС (аксессуар)
PВ Загрузочный бойлер (не поставляется)

Рис. 2.14  
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3 МОНТАЖ
3.1  
Правила монтажа
Монтаж должен осуществляться квалифи-
цированным персоналом в соответствии с 
действующими нормативными документами.

3.2  
Помещение для установки
Котлы серии «Novella RАI Е» должны 
устанавливаться в помещениях котельной, 
оборудованной общеобменной вентиляци-
ей выполненной по расчету на основание 
действующих нормативов.
В любом случае вентиляция должна обе-
спечивать подачу воздуха, необходимого 
для горения топлива, а также, как мини-
мум, однократный воздухообмен (за один 
час) в помещении, где установлен котел.

 a Запрещается устанавливать котлы 
вне помещений. Эти котлы не рассчи-
таны на наружную эксплуатацию.

ВАЖНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ
Перед тем как начинать монтаж, рекомен-
дуется тщательно промыть все трубопрово-
ды системы, для того чтобы удалить оттуда 
все посторонние частицы, которые могут 
отрицательно сказаться на работе котла.
Под предохранительным клапаном устано-
вите воронку для сбора воды и дренажный 
трубопровод на случай утечек воды при 
избыточном давлении в системе отопления.

Перед розжигом ещё раз убедитесь в 
том, что котёл рассчитан на работу с тем 
газом, который подаётся по вашему тру-
бопроводу; тип газа можно прочесть на 
упаковке котла и на идентификационной 
табличке котла с указанием типа газа.

Обязательно убедитесь в том, что дымо-
ход рассчитан на температуру отходящих 
газов, спроектирован и изготовлен в соот-
ветствии с Нормативом, проложен по как 
можно более прямолинейному пути, герме-
тичен, закрыт теплоизоляцией и не имеет 
засоров или сужений.

3.3  
Установка на старые систе-
мы отопления
При установке котла «NOVELLA E RAI» 
в уже существующие системы отопления 
необходимо убедиться в выполнении сле-
дующих требований:
 - конструкция и материал, из которого 
изготовлен дымоход, соответствуют 

параметрам котла, а сам дымоход устой-
чив к воздействию конденсата

 - характеристики циркуляционного насо-
са системы отопления (смотри график 
гидравлического сопротивления на стра-
нице 12) соответствуют параметрам 
существующей системы отопления.

 - система отопления промыта, очищена от 
грязи и накипи; из системы удалён воздух;

 - система снабжена всеми предохрани-
тельными устройствами согласно дей-
ствующим нормам и правилам;

 - жёсткость воды в системе отопления и в 
водопроводной сети такова, что не требу-
ется установка системы умягчения воды.

 b Чрезмерное умягчение воды  (ниже 3 
мг-экв/л)  может  вызывать  коррозию  
металлических  элементов  котла  при 
удельной  электропроводности  воды  
выше 200 мкСм/см.

 
3.4  
Требования к качеству 
теплоносителя
В качестве теплоносителя для системы ото-
пления рекомендуется использовать воду. 
Необходимо предусмотреть систему хими-
ческой подготовки воды. Качество исполь-
зуемой в системе отопления воды должно 
соответствовать следующим параметрам:
PH 6-8
Удельная 
электропроводность

не более 200 мкСм/см 
(25 °С)

Ионы Cl не более  50 мг/кг
Ионы SO4 не более  50 мг/кг
Железо не более  0,3 мг/кг
Щелочность не более  50 мг/кг
Общая жесткость не более 3 мг-экв/л
Ионы Zn отсутствуют
Ионы NH4 отсутствуют
Ионы Si не более  30 мг/кг

Если жесткость исходной воды превышает 5 
мг-экв/л рекомендуется установить на входе 
воды в котел полифосфатный дозатор, кото-
рый обрабатывает поступающую в котел 
воду, защищая теплообменник котла от отло-
жения солей жесткости. Полифосфатный 
дозатор не входит в стандартную комплек-
тацию котла и поставляется по отдельному 
заказу. Если жесткость исходной воды пре-
вышает 10 мг-экв/л следует использовать 
установки для умягчения воды.

 b Запрещается постоянная или частая 
подпитка системы отопления. Это 
может стать причиной повреждения 
теплообменника котла.
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A

B

C D

MI  

RI

3.5  
Гидравлические подключения

Рис. 3.1  

Описание NOVELLA
61E RAI 70E RAI 78E RAI

A 72 72 72 мм
B 653 653 653 мм
C 48 48 48 мм
D 66 66 66 мм
MI - прямой трубопровод системы 1 1/4" G F Ø
RI - обратный трубопровод системы 1 1/4" G F Ø

Котлы «NOVELLA E RAI» спроектированы 
и предназначены для нагрева теплоноси-
теля системы отопления.
Перед тем как начинать установку, реко-
мендуется тщательно промыть все трубо-
проводы в системе отопления. 

 b Слив (Sc) из всех установленных 
предохранительных клапанов (уста-
навливаются монтажником) должен 
соединяться с системой дренажа и 
отвода воды.

  Производитель котла не несёт ответ-
ственности за ущерб, причинённый 
срабатыванием предохранительного 
клапана.

 b Если система отопления залита 
антифризом, необходимо устано-
вить гидравлические разъединители 
(гидравлические стрелки).

 b Выбор и монтаж компонентов гидрав-
лической системы должен произво-
диться монтажником, который дол-
жен действовать в соответствии с 
действующими нормами и правилами.

3.6  
Электрическое подключение
Все электрические соединения были выполнены на заводе изготовителе и проверены.
Достаточно выполнить следующие подключения:
 - к электрической однофазной сети 230 В 50 Гц
 - комнатный термостат (ТА).

Смотри инструкции на следующей странице.

b Обязательно:
 - установите комбинированный (маг-

нитотермический) автоматический 
выключатель на все полюса, раз-
мыкатель цепи, соответствующий 
стандартам CEI-EN (с размыканием 
контактов не менее 3 мм);

 - соблюдайте полярности L1 (фаза) – 
N (нейтраль);

 - используйте кабели с сечением 
жилы и характеристиками изоляции, 
соответствующими требованиям 
действующих стандартов монтажа 
(сечение не менее 1,5 мм2);

 - при выполнении любых электриче-
ских работ, производите все соеди-
нения согласно схемам, приведён-
ным в настоящем Руководстве;

 - надёжно заземлите котёл;

 a Запрещено использовать трубо-
провод газа и/или воды в качестве 
заземлителей для электрооборудо-
вания. Изготовитель не несет ответ-
ственности за ущерб, вызванный 
неправильным заземлением котла.
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Рис. 3.2  

Рис. 3.3  

 - снимите переднюю панель облицовки 
котла: для этого сначала потяните её на 
себя, а затем приподнимите

 - отвинтите крепёжный винт (9) и поверни-
те панель приборов на себя

 - снимите крышку (D) с клеммной коробки D

Рис. 3.4  

9

Потянуть
на себя

Приподнять
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 - проденьте кабель от комнатного термо-
стата ТА (если таковой имеется) и присо-
едините его к клемме CN5

 b Комнатный термостат необходимо 
подключить согласно электрической 
схеме, приведённой на странице 
13).

 b Переключающие контакты комнатно-
го термостата должны быть рассчи-
таны на напряжение 24 Вольт посто-
янный ток.

 - Датчик наружной температуры присое-
дините к клемме CN6.

 - Для подключения циркуляционного насо-
са бойлера присоедините соответствую-
щий провод к клемме CN4.

 - Для подключения внешнего таймера и 
других аксессуаров используйте клемм-
ную колодку МО2 (смотри также главу 
"Электрическое подключение" на стра-
нице 15).

 b При подключении датчика бойлера 
смотри инструкции на данный аксес-
суар.

Рис. 3.5  

CN6

CN4

alla
SONDA

ESTERNA

al
CIRCOLATORE

BOLLITORE

al
TERMOSTATO
AMBIENTE

Cavo
ALIMENTAZIONE
(1,5 mt)

CN5

fusibile

L
L

N
N

Рис. 3.6  

MO2

OROL. 1
OROL. 2

TF1
TF2 A/S A/S

предохранитель

кабель 
питания (1,5м)

комнатный 
термостат

датчик 
наружной 

температуры

к 
циркуляционному

насосу бойлера
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3.7  
Подключение газа

A

B

GAS
R 1/2" 
UNI ISO 7/1

Рис. 3.7  

Подключение котлов NOVELLA E RAI к сети 
подачи газа (как природного, так и сжижен-
ного) должно производиться с соблюдени-
ем действующих стандартов монтажа.

Перед подключением к газовой сети проверьте:
 - соответствует ли тип газа в сети тому 
типу, на который рассчитан котёл;

 - прочищены ли трубы газопровода.
 - размер трубопровода подачи газа дол-
жен быть равен или больше, чем соеди-
нительный штуцер кола (1/2”).

Если газ в сети может содержать твёрдые 
частицы, то на трубе подачи газа рекомен-
дуется установить фильтр соответствую-
щих размеров.

 b Система подачи газа должна соот-
ветствовать мощности котла и иметь 
все устройства управления и защи-
ты, предусмотренные действующими 
нормами и правилами.

 b По окончании работ проверьте гер-
метичность всех стыков согласно 
действующим нормам на установку 
газового оборудования

Описание NOVELLA
61E RAI 70E RAI 78E RAI

A 525 525 525 мм
B 42 42 42 мм

3.8  
Удаление продуктов сгорания и забор воздуха для горения

B
A

DC

Ø int.

Канал отвода продуктов горения и присое-
динение к дымоходу должны быть выпол-
нены в соответствии с действующими нор-
мативами.
Необходимо использовать только жёст-
кие воздуховоды, соединения между эле-
ментами должны быть герметичными, все 
компоненты должны быть устойчивыми 
к высоким температурам, конденсату и 
механическим нагрузкам.

 b Котлы серии NOVELLA E RAI обо-
рудованы термостатом дымовых 
газов, баллончик которого необходи-
мо установить в устройстве защиты 
от обратного тока дымовых газов, и 
который сразу же отключает аппарат 
при обнаружении обратного тока про-
дуктов сгорания.

 b Дымоходы, не защищённые теплои-
золяцией, являются потенциальными 
источниками опасности

Рис. 3.8  

Описание NOVELLA
61E RAI 70E RAI 78E RAI

A 257 298 342 мм
B 450 500 540 мм
C 225 225 225 мм
D 225 225 225 мм
Ø внутренний 182 202 202 мм
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Рис. 3.9  

Рис. 3.10  

B

C

В котлах серии NOVELLA E RAI необхо-
димо установить антирифулер, который 
поставляется вместе с котлом, и правиль-
но расположить на нем баллончик термо-
стата дымовых газов:

 - Расположите кольцо (С) над верхней 
панелью облицовки в том месте, где 
находится выходное отверстие дымос-
борной камеры;

 - Установите антирифулер (В) через коль-
цо (С) в специальное гнездо в дымосбор-
ной камере;

 - Предварительно смонтируйте баллончик 
(D) термостата дымовых газов с резьбо-
вым наконечником (находится в задней 
части котла) на входящий в комплект 
зигзагообразный кронштейн, и заблоки-
руйте его крепёжной гайкой.

 - Вставьте баллончик термостата внутрь 
отверстия в корпусе антирифулера. 
кронштейн должен опираться на поверх-
ность прерывателя тяги. Закрепите крон-
штейн, прикрутив его саморезами, входя-
щими в комплект поставки.
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Рис. 3.11  

3.9  
Заполнение и слив системы 
отопления

ЗАПОЛНЕНИЕ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ

 - Перед заполнением с системы убедитесь 
в том, что кран слива воды из системы 
закрыт (1).

 b Для того чтобы не повредить теплоо-
бменник, запрещается заливать воду 
в систему во время работы котла, 
либо если корпус котла ещё горячий.

 - Если имеются внешние клапаны, убеди-
тесь в том, что они открыты, поскольку 
это облегчит заполнение системы;

 - Откройте запорные устройства на линии 
подпитки и медленно заполняйте систе-
му, пока манометр, который должен быть 
установлен на этапе монтажа системы, в 
холодном состоянии не покажет значе-
ние 1,5 бар;

 - Закройте все запорные устройства.

1

1

СЛИВ ВОДЫ ИЗ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ

 - Закройте запорные устройства на систе-
ме отопления;

 - Наденьте резиновую трубку (внутренний 
Ø 14 мм) на штуцер крана (1) и откройте 
его;

СЛИВ ВОДЫ

Перед сливом воды из котла и бойлера:
 - следует выключить котёл, переведя 
общий выключатель системы в положе-
ние «выключено» (OFF), а выключатель 
на панели управления котла в положе-
ние ;

Рис. 3.12  

Рис. 3.13  

Рис. 3.14  
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4 ВКЛЮЧЕНИЕ И РАБОТА

ON

OFF

4.1  
Предварительные проверки
Перед тем как осуществлять розжиг и 
проверять работу котла, необходимо 
снять его переднюю панель и проверить 
следующее:

 - кран на топливной магистрали и подпиточ-
ный кран в контуре отопления открыты;

 - тип и давление газа в питающем трубо-
проводе соответствуют характеристи-
кам котла;

 - в гидравлическом контуре имеется дав-

4.2  
Включение
После выполнения подготовительных опе-
раций перед первым пуском котла, выпол-
ните следующую последовательность 
действий для запуска котла:

 - переведите главный выключатель систе-
мы в положение «включено»

 - установите термостат в помещении на 
требуемую температуру (~20°С), либо, 
если в системе установлен программиру-
емый таймер или система терморегули-
рования, убедитесь в том, что она «акти-
вирована» и установлена на (~20°С).   
В качестве альтернативы можно при-
нудительно запустить котёл, замкнув 
перемычкой контакты CN5 (смотри 
"Электрическое подключение" на стра-
нице 15 и далее).

- Регулирование температуры котла
 Для регулировки температуры воды в 

контуре отопления поворачивайте пере-
ключатель режимов работы (1, Рис. 4.3) 
внутри зоны, обозначенной знаками + 
и –. При повороте переключателя на 
цифровом дисплее (4, Рис. 4.3) будет 
отображаться заданная температура. 
Для того чтобы изменить уставку, вра-
щайте переключатель до тех пор, пока 
на дисплее не отобразится нужное вам 
значение. Через несколько секунд после 
того как вы отпустите переключатель, 
на дисплее начнёт отображаться теку-
щая температура в котле.

ление не менее 1 бар в холодной системе 
и из контура полностью удалён воздух;

 - давление в расширительном бачке кон-
тура отопления соответствует норме 
(около 1 бар);

 - соединения котла с сетями питания 
(электрической, водопроводной, газо-
вой) выполнены правильно;

 - дымоотвод для удаления продуктов сго-
рания проложен правильно.

Рис. 4.1  

Рис. 4.2  

Рис. 4.3  14
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- Регулирование температуры бойлера 
 Для регулировки температуры сантех-

нической воды (санузлы, душ, кухня и 
прочее) поворачивайте ручку (2, Рис. 4.4) 
внутри зоны, обозначенной знаками + и 
–. При повороте переключателя на циф-
ровом дисплее (4, Рис. 4.4) будет отобра-
жаться заданная температура (уставка). 
Для того чтобы изменить уставку, вра-
щайте переключатель до тех пор, пока 
на дисплее не отобразится нужное вам 
значение. Через несколько секунд после 
того как вы отпустите переключатель, на 
дисплее начнёт отображаться текущая 
температура в бойлере.

- Режим «Зима»: установите переключа-
тель функций (1, Рис. 4.5) внутри зоны, 
обозначенной знаками + и – , если вы 
хотите, чтобы котёл работал на отопле-
ние и на ГВС. Приоритет будет у функции 
ГВС. При запросе на нагрев воды в бой-
лере на дисплее (4, Рис. 4.5) отобразится 
температура воды в бойлере, значок 
работы в режиме ГВС   и значок пламе-
ни . При запросе тепла для контура ото-
пления котёл включится, на дисплее (4, 
Рис. 4.6) отобразится температура воды 
в контуре отопления, значок работы в 

- Режим «Лето»: при повороте переклю-
чателя на символ  (1, Рис. 4.6) включит-
ся летний режим работы котла (только 
ГВС).  Котёл будет находиться в режиме 
ожидания до тех пор, пока не поступит 
запрос на нагрев воды в бойлере, тогда 
горелка разожжётся, а на дисплее (4, 
Рис. 4.6) отобразится температура воды 
ГВС, значок работы в режиме ГВС  
и значок пламени . Котёл будет рабо-
тать до тех пор, пока не будет достигну-
та заданная температура. После этого 
он снова перейдёт в режим ожидания 
“stand-by”.

 Если на дисплее появится значок  и 
код аварии, значит, котёл находится в 
режиме временной остановки (смотри 
параграф "Режимы работы котла и неис-
правности").

 b Функции, связанные с производством горячей воды (лето), активны и отобража-
ются только тогда, когда установлен дополнительный аксессуар «датчик бойле-
ра» или «термостат бойлера» (электронная плата автоматически распознаёт тип 
подключённого датчика) и подключён загрузочный насос бойлера (смотри главы 
"Принципиальная электрическая схема" и "Электрическое подключение").

 b Функции связанные с производством горячей воды активируются только при под-
ключении к котлу аксессуара "Датчик NTC бойлера" и загрузочного насоса бойлера 
(см. главы "Принципиальная электрическая схема" и "Электрическое подключение").

24 Рис. 4.4  

14

14

Рис. 4.5  

Рис. 4.6  

режиме отопления   и значок пламени 
. Если на дисплее появится значок  

и код аварии, значит, котёл находится 
в режиме временной остановки (смотри 
главу "Режим работы котла и неисправ-
ности").
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- Режим газоанализа: при повороте ручки 
регулирования температуры горячей 
воды (2, Рис. 4.7) на символ  активи-
руется функция газоанализа, на дис-
плее (4, Рис. 4.7) загорится символ . 
При повороте переключателя режимов 
работы (1, Рис. 4.7) на максимум (конец 
шкалы – символ +), горелка перейдёт на 
максимальную мощность, включится цир-
куляционный насос системы отопления, а 
котёл (если он был погашен) разожжётся 
и будет работать 10 минут. При работе 
котла в этом режиме остаются актив-
ными устройства защиты и, если макси-
мальная температура будет достигнута 
прежде, чем истекут 10 минут, котёл нач-
нёт плавно изменять мощность в сторону 
её понижения. При повороте переключа-
теля режимов работы на минимум (конец 
шкалы – символ -), горелка перейдёт на 
минимальную мощность. По истечении 
заданного времени система выключится. 
Для того чтобы возобновить нормальную 
работу, или прервать данную функцию, 
снова установите ручку (2, Рис. 4.7) на 
нужное значение температуры. 

214 Рис. 4.7  

- Функция циркуляции перед отключением: по окончании запроса тепла, после оста-
новки горелки, циркуляционной насос того контура, откуда был запрос, продолжает 
работать в течение примерно 3 минут. Данная функция позволяет сбросить остаточное 
тепло котла и защищает его от перегрева или нежелательного срабатывания устройств 
защиты. Если, например, запрос тепла поступал из контура отопления, циркуляционный 
насос системы будет работать ещё три минуты, если же запрос был из системы ГВС, то 
три минуты будет работать насос контура ГВС. Данная функция прерывается при после-
дующем запросе на тепло. Например, если во время циркуляции перед отключением 
циркуляционного насоса контура ГВС поступит запрос на тепло для контура отопления, 
циркуляционный насос ГВС будет остановлен, и включится насос контура отопления. 
Горелка разожжётся. Если установлен дымосос ST (аксессуар), то он тоже будет рабо-
тать во время этой функции в течение примерно 2 минут.

- Функция сброса тепла:  Если при выключенной горелке температура на датчике котла 
превысит 91°С, произойдёт следующее:

 - включится циркуляционный насос системы отопления, если запрос на тепло проис-
ходил от системы отопления, либо циркуляционный насос ГВС, если запрос на тепло 
происходил от контура ГВС.

 - работающий циркуляционный насос остановится, когда температура котла опустится 
до 88°С.

 Функция остаётся включённой до тех пор, пока температура подачи не опустится ниже 88°С.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

- Таймер ГВС: Если подключён внешний таймер ГВС. Режим ГВС включается по рас-
писанию, только в те периоды, когда контакт таймера ГВС даёт разрешающий сигнал. 
Электрические подключения описаны в главе "Принципиальная электрическая схема" 
на странице 13.
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- Датчик наружной температуры: режим 
погодозависимого терморегулирования 
включается автоматически, достаточ-
но просто подключить датчик наруж-
ной температуры. На дисплее появится 
символ . Терморегуляция заключается 
в том, что температура в подающем 
трубопроводе меняется в зависимо-
сти от температуры наружного возду-
ха. Переключатель режимов работы (1, 
Рис. 4.8) активирован и используется для 
изменения заданной температуры котла.

 Электрические подключения описаны в 
главах "Принципиальная электрическая 
схема" и "Электрическое подключение").

 Для изменения заданной кривой терморе-
гулирования в режиме отопления необхо-
димо открыть щиток с приборами (смотри 
"Электрическое подключение" на стра-
нице 15 и последующих) и изменить 
положение потенциометра (P3, Рис. 4.9).

 Кривые терморегулирования можно 
менять от 1.0 до 3.0. В качестве приме-
ра на Рис. 4.9 потенциометр установлен 
на значение 2.0). График зависимости 
заданной температуры в подающем тру-
бопроводе от наружной температуры 
приведён на Рис. 4.10 он приведён для 
заданной температуры котла 20°С, когда 
переключатель (1, Рис. 4.11) находится в 
промежуточном положении.

 На одной и той же кривой терморегули-
рования и для той же самой наружной 
температуры, в случае необходимости, 
можно изменять заданную температуру 
котла с помощью переключателя функ-
ций (1, Рис. 4.11). При повороте переклю-
чателя (1, Рис. 4.11), на дисплее (4, Рис. 
4.11) отображается заданная темпера-
тура воды в подающем трубопроводе, 
которая зависит от наружной темпера-
туры, от заданной температуры котла 
и от выбранной кривой погодозависи-
мого терморегулирования. После того 
как переключатель будет отпущен, через 
несколько секунд снова начнёт отобра-
жаться текущая температура котла.

 Когда переключатель режимов работы 
находится в промежуточном положении 
(1, Рис. 4.11) не происходит корректи-
ровки заданной температуры воды в 
подающем трубопроводе, показанной на 
Рис. 4.10. Если возникнет необходимость 
изменить заданную температуру воды в 
подающем трубопроводе, для того чтобы 
повысить комфорт в помещениях, можно 
внести следующие корректировки:

- при повороте переключателя (1, Рис. 
4.11) в сторону «-», заданная температу-
ра в подающем трубопроводе уменьшит-
ся;

- при повороте переключателя (1, Рис. 4.11) 
в сторону «+», заданная температура в 
подающем трубопроводе увеличится.

1 Рис. 4.8  
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14 Рис. 4.11  

на заводе установлен наклон кривой = 2

 Датчик наружной температуры влияет на 
температуру в подающем трубопроводе 
в режиме отопления и не влияет в режи-
ме ГВС.
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СОСТОЯНИЕ КОТЛА ДИСПЛЕЙ
Ожидание -
Состояние OFF ВЫКЛЮЧЕН
Авария - Отсутствие пламени A01  
Авария - неисправна система контроля 
пламени A01  
Авария - сработал предохранительный 
термостат A02 

Авария- термостата дымовых газов A03 
Неисправность датчика NTC бойлера (**) A06 
Неисправность датчика NTC на
отопление A07 

Постороннее пламя A11 
Нет 24В в цепи входов A24 
Переходный этап в ожидании розжига 88°C мигает
Включена функция газоанализа

Наличие датчика наружной температуры (*)

Запрос тепла для контура ГВС (**)
Запрос тепла для контура отопления
Запрос тепла для защиты от замерзания
Наличие пламени

(*) Если установлен аксессуар «датчик наружной температуры»
(**) Если установлен аксессуар «датчик бойлера»

Рис. 4.12  1

4.3  
Режим работы котла и неис-
правности
Состояние котла отображается на дисплее. 
В таблице перечислены различные комбина-
ции символов, которые могут отображаться.

Разблокировка котла
Для возобновления работы котла пере-
ведите переключатель режимов работы 
на символ «выключено»   (1, Рис. 4.12), 
подождите 5-6 секунд, а затем верните 
переключатель в нужное положение. 
Теперь котёл запустится автоматически. 
Если к котлу подключен пульт дистанцион-
ного управления, то через несколько попы-
ток перезапуска после аварийной оста-
новки, котёл может перейти в постоянную 
блокировку (более подробная информация 
приведена в отдельном руководстве на 
данный аксессуар).

 b Если сработал предохранительный 
термостат, и авария не была сбро-
шена, то она останется в памяти, 
даже если будет отключено электро-
питание. После последующего вос-
становления электропитания, если 
авария не будет обнулена, котёл не 
запустится.

 b При каждом включении электропита-
ния, электронная плата распознаёт 
подключённые датчики/термостаты. В 
случае неисправности датчика бойле-
ра, не отключайте/не восстанавливай-
те электропитание, пока вы не замени-
те неисправный датчик, в противном 
случае конфигурация изменится на 
«котёл работает только на отопле-
ние», и функции ГВС отключатся.

 b Описание ошибок приведено в 
главе  "НЕИСПРАВНОСТИ И ИХ 
УСТРАНЕНИЕ" на странице 33 и 
далее.

 b Если после нескольких попыток пере-
запуска котла после его блокировки 
на дисплее снова появляется один 
и тот же код ошибки, обратитесь в 
Сервисную Службу.
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4.4  
Окончательные проверки
После запуска, убедитесь в том, что котёл 
серии NOVELLA E RAI останавливается, а 
затем вновь производит розжиг:

 - при изменении уставки температуры 
котла;

 - при выключении и последующем вклю-
чении главного выключателя на панели 
управления;

 - при размыкании и последующем замыка-
нии контакта комнатного термостата и/
или программируемого таймера ГВС или 
отопления;

 - убедитесь также в том, что циркуляцион-
ный насос работает правильно.

 Когда система и устройство включены, 
подождите 10-15 минут, а затем проверь-
те давление в системе, и убедитесь в 
том, что из неё полностью удалён воздух.

 - переведите главный выключатель систе-
мы в положение «выключено» и убеди-
тесь в том, что котёл полностью оста-
навливается.

Если все проверки выполнены и результат 
оказался положительным, снова запускай-
те котёл.

По окончании проверок установите пере-
ключатель режимов лето/зима в нужное 
положение, в зависимости от сезона (1, 
Рис. 4.17).

Рис. 4.13  

Рис. 4.14  

Рис. 4.15  

Рис. 4.16  

Рис. 4.17  1
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A

4.5  
Переход на другой тип газа
Котлы поставляются настроенными на работу на метане (газ G20); их можно перенастро-
ить на сжиженный газ (G31), используя специальный набор принадлежностей, входящий 
в комплект поставки.
Перенастройка котла должна производиться специалистами Сервисного центра и может 
быть осуществлена и после установки котла. Для этого следует выполнить процедуру, 
описанные ниже.

 b После перехода на другой тип газа снова отрегулируйте котёл в соответствии с 
инструкциями, приведёнными далее, и наклейте этикетку с типом газа, входящую в 
комплект для перехода на другой газ.

Рис. 4.18  

Рис. 4.19  

Параметр
NOVELLA

61E RAI 70E RAI 78E RAI
G20 G31 G20 G31 G20 G31

Нижнее число Воббе (при 15°C-1013 мбар) МДж/
м3 45,7 71,0 45,7 71,0 45,7 71,0

Номинальное давление газа в сети мбар 20 37 20 37 20 37
Минимальное давление питания для 
достижения максимальной мощности мбар 13 - 13 - 13 -

Минимальное давление питания для 
достижения минимальной мощности мбар 10 - 10 - 10 -

Кол-во форсунок на горелке шт. 2 2 2

Диаметр форсунок на горелке Ø мм 4,7 Ø 2,70L
(Ø 3,20x5) 5,1 Ø 2,95L

(Ø 3,40x7) 5,4 Ø 3,10L
(Ø 3,50x7)

Максимальное давление на форсунках мбар 13,3 34 13,3 31,8 13,3 31,6
Минимальное давление на форсунках мбар 6,4 19 6,4 19,2 6,4 20

ДАВЛЕНИЕ ПОДАЧИ

 - Убедитесь в том, что давление газа в 
питающем трубопроводе соответству-
ет значениям, приведённым в таблице 
выше, и, в случае необходимости, изме-
ните настройку регулятора давления, 
установленного на линии питания газа 
G31, пока не будет достигнуто нужное 
значение.

ЗАМЕНА ФОРСУНОК

 - Выключите Котёл, переведя главный 
выключатель системы и главный выклю-
чатель на панели управления в положе-
ние «Выключено».

 - Закройте запорный кран на линии топлива.
 - Откройте переднюю панель облицовки 
котла.

 - Отвинтите форсунки (А) горелки и заме-
ните их на другие, для газа G31, входя-
щие в комплект поставки. Установите 
также алюминиевые прокладки.
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 - Наклейте этикетку газа G31, идущую в комплекте с форсунками, на внутреннюю 
поверхность облицовки, удалив этикетку для G20 (1, Рис. 4.21)

 - Удалите этикетку газа, находящуюся на облицовке (2, Рис. 4.21).

Выполните операции, описанные в главе «Регулировки».

 - Отключите электропитание, переведя 
главный выключатель системы и выклю-
чатель панели управления в положение 
выключено.

 - Откройте доступ к плате котла (смотри 
главу "Электрическое подключение") и 
установите перемычку JP3 (Рис. 4.20)

1

2

RU

co
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 2
00

52
68

0_
E0

100 mm

 4
0 

m
m

G31:  37
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0 
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CARTA USO MANO 58 GR + 18/19 micron di collant
STAMPA NERO
SUPERATTACK TIPO permanente rinforzato
FONDO BIANCO

100 mm

14
8 

m
m

CARTA USO MANO 58 GR + 18/19 micron di collant
STAMPA NERO
SUPERATTACK TIPO permanente rinforzato
FONDO BIANCO

(Laterale DX)

20053074_E0

Страна назначения: 

Тип установки: 
Категория котла: II2H3P

ТИП ГАЗА
Природный газ (Qр.н. 31800-34000 кДж/м3)

ном. давление газа (G20) - 2000 Па
СУГ (G31)

ном. давление газа (G31) - 3700 Па 

Котел настроен для работы на природном газе

ВНИМАНИЕ 

Внимание! Необходимо ознакомиться с 
руководством по монтажу и эксплуатации 
на изделие перед началом его 
использования. Несоблюдение положений 
из данного руководства может стать 
причиной взрыва, пожара, отравления 
угарным газом, вредного термического 
воздействия, поражения электрическим 
током.
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Рис. 4.20  

Рис. 4.21  
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4.6  
Регулировка
Котёл уже был настроен на заводе изготовителе.
Если возникнет необходимость снова выполнить регулировки, например, после выполне-
ния внепланового технического обслуживания, замены газового клапана или после пере-
хода на другой тип газа, выполните следующую последовательность действий.

 b Настройка максимальной мощности 
должна осуществляться в описанной 
ниже последовательности и только 
квалифицированными специалистами.

 b При работе на G20 котел можно 
отрегулировать на максимальную 
мощность, если давление питания 
находится в пределах 20 - 13 мбар. 
Минимальное же давление питания 
для достижения минимальной мощно-
сти составляет 10 мбар.

 - Снимите переднюю панель облицовки 
котла

 - Отвинтите примерно на два оборота винт 
штуцера для замера давления после 
газового клапана и присоедините мано-
метр (не входит в комплект поставки).

4.6.1 Настройка максимальной 
и минимальной мощности

На панели управления:
 - переведите переключатель режимов 
работы (2, Рис. 4.23) на символ   

 - переведите регулятор температуры воды 
в системе отопления (1, Рис. 4.23) на мак-
симум (конец шкалы +)

 - включите электропитание котла, для 
этого переведите главный выключатель 
системы в положение «включено»

 - по манометру убедитесь в том, что дав-
ление газа стабильно

 - снимите защитный колпачок с винтов 
регулирования, аккуратно подцепив его 
отвёрткой

1 2

Presa di 
pressione a valle 
della valvola gas

Attacchi faston

Cappuccio di 
protezione

Dado per la
regolazione della 
massima potenza

Brugola per la regolazione 
del minimo sanitario

Рис. 4.22  

Рис. 4.23  

 b При выполнении операции по регулировке максимальной мощности необходи-
мо фиксировать винт регулировки минимальной мощности. И, наоборот, при 
регулировке минимальной мощности фиксировать гайку регулировки макси-
мальной мощности.

 - с помощью рожкового гаечного ключа СН10 поворачивайте гайку регулирования макси-
мальной мощности таким образом, чтобы давление стало таким, как указано в таблице 
из главы "Переход на другой тип газа" в зависимости от того, на каком газе вы собира-
етесь работать.

 - переведите ручку регулирования температуры воды в системе отопления на минимум 
(конец шкалы -)

 - подождите пока значение, отображаемое на манометре, не стабилизируется на минимуме
 - с помощью шестигранного ключа поверните регулировочный винт так, чтобы давление 
на манометре стало таким, как указано в таблице из главы "Переход на другой тип газа" 
в зависимости от того, на каком газе вы собираетесь работать.

 - переведите регулятор температуры воды в системе отопления обратно на максимум (конец 
шкалы +) и убедитесь в том, что давление газа на максимальной мощности не уменьшилось

 - аккуратно наденьте защитный колпачок обратно на регулировочный винт 
 - установите переключатели (1 e 2, Рис. 4.23) обратно в те положения, которые соответ-
ствуют уставкам температуры в контурах отопления и ГВС.
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5 ОТКЛЮЧЕНИЕ

 - Условия включения данной функции:
 - через 5 минут после включения электропитания котла, при 
условии, что переключатель режимов работы установлен 
на символ «выключено» 

 - через каждые 2 часа после последнего запроса на тепло 
или после последнего полезного включения (горелка рабо-
тала, по крайне мере, 5 минут в режиме зима)

 Если в течение первых 5 минут после первого запуска от ком-
натного термостата ТА придёт запрос на тепло, система обнулит 
счётчик, и эта функция будет включаться через каждые 2 часа 
уже с этого момента. Функция остаётся активной и в том случае, 
когда переключатель режимов установлен на Зиму, даже если от 
ТА не было запроса на тепло. Данная функция остаётся активи-
рованной, даже если произошла блокировка котла (авария А01). 

 - ЗАЩИТА ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ НАСОСОВ ОТ ЗАКЛИНИВА-
НИЯ: оба насоса включаются на 15 секунд через каждые 
24 часа, чтобы предотвратить их заклинивание. Данная 
функция остаётся активированной, даже если произошла 
блокировка котла (авария А01).

 b Если установлен датчик уличной температуры, функ-
ции защиты от замерзания отключаются, если улич-
ная температура, измеренная внешним датчиком, 
поднимается выше +10°С.

Рис. 5.1  

Рис. 5.2  

В случае длительного отсутствия устано-
вите переключатель режимов работы на 
символ «выключено»  (Рис. 5.1) дисплей 
погаснет. Если есть опасность замерзания, 
для того, чтобы оставались активными 
автоматические функции защиты от замер-
зания, оставьте питание на электрическом 
щитке, для чего должен оставаться вклю-
чённым главный выключатель системы.
Если это невозможно, выключите главный выключатель, закройте краны топлива, системы отопления и 
ГВС. В этом случае функции защиты от замерзания будут отключены. Слейте воду из систем, если суще-
ствует опасность замерзания. Если это возможно, для удаления воды из контура ГВС используйте сжатый 
воздух для того, чтобы облегчить данную процедуру, либо обратитесь в Сервисную Службу.

5.1  
Отключение на непродол-
жительное время
При непродолжительном отсутствии уста-
новите переключатель режимов работы 
на символ «выключено»   (Рис. 5.1), 
дисплей погаснет. При этом электропи-
тание остаётся подключённым, а трубо-
провод подачи топлива открытым. Котёл 
будет защищён следующими функциями:
 - ЗАЩИТА КОТЛА ОТ ЗАМЕРЗАНИЯ: если 
температура в котле опустится ниже 5°С, 
горелка включится и будет работать на 
минимальной мощности до тех пор, пока 
температура воды не поднимется до безо-
пасного уровня (>10°C). Функция остаётся 
активной и в том случае, когда переклю-
чатель режимов установлен на Зиму. 

 - ЗАЩИТА БОЙЛЕРА ОТ ЗАМЕРЗАНИЯ: 
если температура в бойлере опустится 
ниже 5°С, включится циркуляционный 
насос бойлера и горелка на минимальной 
мощности, они будут работать до тех пор, 
пока температура воды не поднимется до 
безопасного уровня (вода в котле >50°C, 
вода в бойлере >10°C). Функция остаётся 
активной и в том случае, когда переклю-
чатель режимов установлен на Зиму. 

 b Функции, связанные с производством 
горячей воды (лето), активированы и 
отображаются, только если установлен 
дополнительный аксессуар «датчик 
бойлера», и подключён насос бойлера 
(смотри главы "Принципиальная элек-
трическая схема" и "Электрическое 
подключение").

 - ЗАЩИТА СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ ОТ 
ЗАМЕРЗАНИЯ: функция защиты систе-
мы отопления от замерзания включает 
циркуляционный насос на 5 минут. Если 
за это время температура котла опустит-
ся ниже 5°С, горелка включится и будет 
работать до тех пор, пока температу-
ра воды не поднимется до безопасного 
уровня (>10°C). После чего циркуляцион-
ный насос выключится.

Защита котла от 
замерзания

Защита системы ото-
пления от замерзания

Защита системы ГВС 
от замерзания

5.2  
Отключение на длительное время
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6 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Перед тем, как выполнять какую-либо 
операцию:

 - переведите общий выключатель систе-
мы (Рис. 6.1) и выключатель на панели 
управления котла в положение «выклю-
чено» ;

 - закройте газовый кран.

Для того чтобы изделие всегда работало в безопасных условиях и эффективно, его необходимо периоди-
чески обслуживать. Обслуживание позволяет снизить эксплуатационные расходы, выбросы загрязняющих 
веществ и обеспечить надёжную работу котла.
Обслуживание котла может осуществляться только квалифицированным специалистом специализированной 
сервисной организации.
Напоминаем о том, что анализ дымовых газов, выполненный перед проведением технического обслужива-
ния, помогает понять, какие операции необходимо выполнить во время обслуживания.

Рис. 6.1  

Рис. 6.2  

6.1  
Техническое обслуживание котла

СНАРУЖИ
Очистите облицовку, панель управления, окрашенные и пластиковые детали влажной 
тряпкой, смоченной водой и мылом. Если пятна трудно выводимые, смочите тряпку 50% 
смесью воды с денатурированным спиртом или используйте специальные средства.

 a Не используйте горючие материалы и/или губки, пропитанные абразивными раство-
рами или моющие средства в виде порошка. 



M
A

N
U

A
LE

 iN
st

A
LL

At
o

r
E

32

1

2

Sollevare

Tirare
a sè

ВНУТРИ

Демонтаж панелей облицовки

 - Откройте и снимите переднюю (1) и 
верхнюю панель (2) облицовки

Демонтаж горелки

 b Перед тем как демонтировать горел-
ку закройте газовый кран.

 - Отвинтите зажимную гайку (5) и отсое-
дините газовый клапан от линии подво-
дки газа

 - Отвинтите гайки (6) и снимите горелку.

Демонтаж и чистка теплообменника

Прежде чем приступать к операциям по 
чистке теплообменника, снимите горелку.
После этого:

 - Снимите антирифулер

 - Снимите верхнюю панель

 - Выньте дымосборную камеру

 - С помощью ёршика или другого подхо-
дящего инструмента очистите каналы 
теплообменника, внутренние поверхно-
сти и горелку.

 - Высосите пылесосом грязь, которая 
может остаться

 - После завершения чистки установите 
компоненты на место, действуя в поряд-
ке, обратном к описанному выше.

5

6 6

Рис. 6.3  

Рис. 6.4  

Рис. 6.5  

Потянуть
на себя

Приподнять
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7 НЕИСПРАВНОСТИ И ИХ УСТРАНЕНИЕ
НЕПОЛАДКА ПРИЧИНА УСТРАНЕНИЕ

Контур подачи газа

Контур дымовых газов

Низкая температура дымовых
газов

Горение

Нет электропитания
(дисплей погашен)

Давление газа на горелке

Неисправны датчики

Корпус котла загрязнён

Давление газа на горелке

Забились форсунки

Сработал предохранительный
термостат

Недостаточная
производительность горелки

Положение электродов

Чистка горелки и теплообменника

Сработал термостат дымовых
газов

Настройки котла

Забились ходы теплообменника

Блокировка устройства 
управления розжигом и кон-
троля пламени

Проверьте герметичность 
прокладок, проверьте, закры-
ты ли штуцера для измерения 

давления

Проверьте герметичность 
стыков, - отсутствие засоров и 

качество горения

Проверьте настройки горения 
и расход топлива

Проверьте настройки горения

Проверьте электрические
соединения и предохранитель

Проверьте настройки

Проверьте

Очистите камеру сгорания

Проверьте чистоту проходов
Проверить модулятор

Проверьте диаметр

Возобновите работу, как опи-
сано в параграфе 4.3

Проверьте настройки горелки

Проверьте их положение и 
износ

Проверьте состояние

Проверьте дымоотвод

Проверьте работу
Проверьте переключатель 

функций

Проверьте состояние ходов

Проверьте аварию А01

Запах газа

Запах несгоревших
продуктов

Конденсат в дымоходе

Котёл быстро загрязняется

Котёл не запускается

Плохое горение

При замыкании термоста-
та горелка не запускается

Котёл не выходит на 
заданную температуру

Розжиг происходит с
задержкой
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Настройки котла

В систему попал воздух

Предохранительный клапан
системы отопления

Блокировка циркуляционного
насоса

Нет воды

Неисправность
циркуляционного насоса

Давление в контуре отопления

Расширительный бак системы
отопления

Проверьте исправность
Проверьте электрические соединения

Проверьте положение баллончиков 
датчиков

Выпустите воздух из системы

Проверьте его уставку и 
исправность

Разблокируйте насос
Замените циркуляционный насос
Проверьте электрические соеди-

нения насоса

Проверьте воздушный клапан
Проверьте давление в контуре

отопления

Разблокируйте насос
Замените циркуляционный насос
Проверьте электрические соеди-

нения насоса

Проверьте давление в контуре
Проверьте редуктор давления

Проверьте исправность

Происходит аварийная
остановка котла

Котёл выходит на задан-
ную температуру, но систе-
ма отопления остаётся 
холодной

Слишком часто срабаты-
вает предохранительный 
клапан системы

Циркуляционный насос не
запускается

Отсутствие пламени

Ошибка электронной платы

Сработал предохранительный
термостат

Сработал термостат дымовых
газов

Проверьте следующее: 
- загрязнённость/целостность 

электрода обнаружения пламени
- загрязнённость/целостность реле 

обнаружения пламени
- давление до и после газового 

клапана
- заземление

- электронную плату

Проверьте следующее:
- заземление

- электронную плату

Проверьте следующее:
- температуру воды в системе 

отопления
- работу циркуляционного 
насоса системы отопления

- засорён трубопровод / пере-
крыты какие

- либо краны в системе
- электрические соединения

Проверьте следующее:
- температуру дымовых газов
- температуру воды в системе 

отопления (смотри аварию 
«Котёл не выходит на задан-

ную температуру)
- неисправен или не работает

- засорён тракт дымовых газов
- электрические соединения

Авария А01:
Отсутствие пламени

Авария А01:
Неисправность системы
контроля пламени

Авария А02:
предохранительный
термостат

Авария А03:
термостат дымовых газов

НЕПОЛАДКА ПРИЧИНА УСТРАНЕНИЕ



35

Неисправен датчик NTC
системы ГВС

Неисправен датчик NTC
системы отопления

Присутствует пламя

Неисправность/нет
соединения

Проверьте целостность дат-
чика и электрические соеди-

нения

Проверьте целостность дат-
чика и электрические соеди-

нения

Проверьте следующее:
- загрязнённость/целостность 

электрода обнаружения пламени
- загрязнённость/целостность 
реле обнаружения пламени

- давление до и после газового 
клапана

- заземление
- электронную плату

Проверьте целостность пере-
мычки между контактами 

CN11-06/CN11-07

Авария А06:
Неисправен датчик NTC
системы ГВС (*)

Авария А07:
Неисправен датчик NTC
системы отопления

Авария А11:
постороннее пламя

Авария А24:
нет 24В в цепи входов

8 АКСЕССУАРЫ

АКСЕССУАР АРТИКУЛ

Датчик наружной температуры 20049748
Датчик бойлера 20053264
Пульт дистанционного управления 20017047
Комплект для удаленного получения сигнала о блокировке 20049749

НЕПОЛАДКА ПРИЧИНА УСТРАНЕНИЕ

(*) Если таковой установлен
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9 РУКОВОДСТВО ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

9.1  
Включение
Первое включение котла должен произво-
дить квалифицированный специалист сер-
висной организации.
При последующих включениях котла 
выполните следующие действия:

 - проверьте, чтобы были открыты краны 
на газопроводе и в системе отопления;

 - проверьте давление в системе отопле-
ния; В холодной системе оно должно 
быть не менее 1 бар и не более макси-
мального, предусмотренного для данного 
котла.

Основные предупреждения и правила безопасности изложены в главе "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И 
ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ" на странице 4.

ON

OFF

 - переведите главный выключатель систе-
мы в положение «включено»

 - установите комнатный термостат на тре-
буемую температуру (~20°С), либо, если 
в системе установлен программируемый 
таймер или система терморегулирова-
ния, убедитесь в том, что она «активиро-
вана» и установлена на (~20°С).

- Регулирование температуры воды в 
котле:

 Для регулировки температуры воды в 
контуре отопления поверните по часовой 
стрелке переключатель режимов работы 
(1, Рис. 9.5) внутри зоны, обозначенной 
знаками + и –. При повороте переклю-
чателя на дисплее будет отображаться 
заданная температура. Для того чтобы 
установить требуемую температуру, вра-
щайте переключатель до тех пор, пока 
на дисплее не отобразится нужное вам 
значение. Через несколько секунд после 
того как вы отпустите переключатель, на 
дисплее начнёт отображаться текущая 
температура в котле.

14

Рис. 9.1  

Рис. 9.2  

Рис. 9.3  

Рис. 9.4  

Рис. 9.5  
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- Регулирование температуры бойлера 
 Для регулировки температуры воды в 

бойлере (санузлы, душ, кухня и прочее) 
поворачивайте ручку (2, Рис. 9.6) вну-
три зоны, обозначенной знаками + и –. 
При повороте переключателя на цифро-
вом дисплее (4, Рис. 9.6) будет отобра-
жаться заданная температура (устав-
ка). Для того чтобы изменить уставку, 
вращайте переключатель до тех пор, 
пока на дисплее не отобразится нужное 
вам значение. Через несколько секунд 
после того как вы отпустите переклю-
чатель, на дисплее начнёт отображать-
ся текущая температура в бойлере. 

- Режим «Зима»: установите переключа-
тель функций (1, Рис. 9.7) внутри зоны, 
обозначенной знаками + и – если вы 
хотите, чтобы котёл работал на отопле-
ние и на ГВС. Приоритет будет у функции 
ГВС. При запросе на нагрев воды в бой-
лере на дисплее (4, Рис. 4.5) отобразится 
температура горячей воды, значок рабо-
ты в режиме ГВС   и значок пламени 

. При запросе тепла для отопления 
котёл включится, на дисплее (4, Рис. 9.7) 
отобразится температура воды в котле, 
значок работы в режиме отопления   и 
значок пламени . 

 Если на дисплее появится значок  и код 
аварии, значит, котёл находится в режи-
ме временной остановки (смотри главу 
"Режимы работы котла и неисправности").

24 Рис. 9.6  

14

14

Рис. 9.7  

Рис. 9.8  

 b Функции, связанные с производством горячей воды (лето), активны и отображают-
ся только тогда, когда установлен дополнительный аксессуар «датчик бойлера» и 
подключён насос бойлера (смотри главы "Принципиальная электрическая схема" и 
"Электрическое подключение").

 b Функции связанные с производством горячей воды активируются только при под-
ключении к котлу аксессуара "Датчик NTC бойлера" и загрузочного насоса бойлера 
(см. главы "Принципиальная электрическая схема" и "Электрическое подключение").

- Режим «Лето»: при повороте пере-
ключателя на символ  (1, Рис. 
9.8) включится летний режим 
работы котла (только ГВС).  
Котёл будет находиться в режиме ожида-
ния до тех пор, пока не поступит запрос 
на нагрев воды в бойлере, тогда горелка 
разожжётся, а на дисплее (4, Рис. 9.8) 
отобразится температура воды в бой-
лере, значок работы в режиме ГВС  
и значок пламени . Котёл будет рабо-
тать до тех пор, пока не будет достигнута 
заданная температура в бойлере. После 
этого он снова перейдёт в режим ожида-
ния “stand-by”.

 Если на дисплее появится значок  и 
код аварии, значит, котёл находится в 
режиме временной остановки (смотри 
главу "Режимы работы котла и неисправ-
ности" на следующей странице).
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Рис. 9.9  1

9.2  
Режимы работы котла и 
неисправности
Состояние котла отображается на дис-
плее. В таблице перечислены различные 
комбинации символов, которые могут ото-
бражаться.

Разблокировка котла
Для возобновления работы котла пере-
ведите переключатель режимов работы 
на символ «выключено»  (1, Рис. 9.9), 
подождите 5-6 секунд, а затем верните 
переключатель в нужное положение.
Теперь котёл запустится автоматически. 
Если к котлу подключен пульт дистан-
ционного управления, то после несколь-
ких попыток перезапуска после аварий-
ной остановки, котёл может перейти в 
постоянную блокировку (более подробная 
информация приведена в отдельном руко-
водстве на данный аксессуар).

 b Если после нескольких попыток пере-
запуска котла после его блокировки 
на дисплее снова появляется один 
и тот же код ошибки, обратитесь в 
Сервисную Службу.

9.3  
Отключение на непродол-
жительное время
При непродолжительном отсутствии уста-
новите переключатель режимов работы 
на символ «выключено»  (1, Рис. 9.10), 
дисплей погаснет. Если электропитание 
остаётся подключённым, а трубопровод 
подачи топлива открытым, то система 
будет защищена от замерзания. 

9.4  
Отключение на длитель-
ное время
В случае длительного отсутствия уста-
новите переключатель режимов работы 
на символ «выключено»  (1, Рис. 9.10), 
дисплей погаснет. Если есть опасность 
замерзания, для того, чтобы оставались 
активными автоматические функции 
защиты от замерзания, оставьте пита-
ние на электрическом щитке, для чего 
должен оставаться включённым главный 
выключатель системы. Если это невоз-
можно, выключите главный выключатель, 
закройте краны топлива, системы отопле-
ния и ГВС. В этом случае функции защиты 
от замерзания будут отключены.
Слейте воду из систем, если существу-
ет опасность замерзания.

Рис. 9.10  

Рис. 9.11  

1

СОСТОЯНИЕ КОТЛА ДИСПЛЕЙ
Ожидание -
Состояние OFF ВЫКЛЮЧЕН
Авария - Отсутствие пламени A01  
Авария - неисправна система контроля 
пламени A01  
Авария - сработал предохранительный 
термостат A02 

Авария- термостата дымовых газов A03 
Неисправность датчика NTC бойлера (**) A06 
Неисправность датчика NTC на
отопление A07 

Постороннее пламя A11 
Нет 24В в цепи входов A24 
Переходный этап в ожидании розжига 88°C мигает
Включена функция газоанализа

Наличие датчика наружной температуры (*)

Запрос тепла для контура ГВС (**)
Запрос тепла для контура отопления
Запрос тепла для защиты от замерзания
Наличие пламени

(*) Если установлен аксессуар «датчик наружной температуры»
(**) Если установлен аксессуар «датчик бойлера»
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