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ARMOIRE UE Detendeur MODELES | PUISSANCE @ A @ A @R @ R @L @ D
%O) EVAPORATEUR - - -
OPTION 1202 2X60 2'5/8 2'/8 2'/8 1'3/8 1'3/8 1"3/8
BYPASS
= | DESHYDRATEUR |
z z 1000 2X50 25/8 | 2/8 21/8 I'3/8 | 11/8 1'3/8
COMP 8 8 ‘ ‘
ARMOIRE ELECTRIQUE | | 800 2X40 21/8 5/8 '3/8 I'3/8 | 11/8 /8
IMPLANTATION MATERIEL
700 2X35 2'/8 1'5/8 153/8 I'/8 I'/8 I'/8
MODELES] CONDENSEUR|EVAPORATEUR - - —ra— r
PG [32 ] 22.03.00 |2 HP POUR DEMARRAGE A VIDE ET LRT 700
MODIFIE PAR | IND | NETUDE DATE | MODIFICATION
1202 FKX 355.30.IR FYN 273.20.4B.41l APPAREIL OU UNITE MATIERE:
6‘ - ‘@ LRT T00 ¢ 202
1000 FKX 355.30.IR FYN 273.20.4B.411 DESIGNATION SCHEMA FRIGORIFIQUE ECHELLE|TRAITEMENT
MASSE:
800 FKX 355.30.IR FYN 273.20.4B.4l| LCOIPRESSELRS | CROUIT FOLIO [
NUMERO DE COMMANDE: "
NOTE D'ETUDE: DATE: REVPLACE:
700 FKX 355.30.IR FYN 273.20.4B.41| COMPAGHE INDUSTRIELLE  |-yerieie pa oATE: FORMAT NUMERO DE PLAN INDICE
pAePLIGHTION ThERMUEs fr < w1l A3l 3956117 |32
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ARMOIRE VOYANT FILTRE MODELES Nb PUISSANCE
ELECTRIQUE Detendeur HYGROSCOPIQUE _ DESHYDRATEUR QA PR (DL DD
@ EVAPORATEUR IR |
CIR 2 OPTION 1202 o IX60 2'/8 '3/8 /8 /8
/7 N\
BYPASS
COTE MONTAGE DESHYDRATEUR |
REDUCTION DE conpl conpa 1000 2 IX50 218 | 13/8 | 18 | 1N/8
COMP
| ARMOIRE ELECTRIQUE | | 800 2 1X40 I3/8 I'5/8 e /8
IMPLANTATION MATERIEL ‘ ] }
[ 700 2 IX35 1'5/8 I'/8 7/8" 7/8"
MODELESICONDENSEUR |EVAPORATEUR - - -
JP 3l 25/08/93 MODIFIE LES SONDES POUR LE MRSI-4
MODIFIE PAR| IND N.ETUDE DATE MODIFICATION
1207 2 FKX 273.30.IR FYN 273.20.222 |/| f/‘\\ APPAREIL OU UNITE MATIERE:
1~ P | AT T00 41202
[O00 2 FKX 273.30.IR FYN 273.20.222 |l DESIGNATION SCHEMA FR'GOR'HOUE ECHELLE[TRAITEMENT
MASSE:
800 2 FKX 219.30.IR | FYN 273.20.222 ¢ CONPRESSEURS 2 CRCUITS FOLIO [
NUMERO DE COMMANDE: 1/1 RENPLACE:
NOTE D'ETUDE: DATE:
700 2 FKX 219.30.IR | FYN 273.20.222 CONPAGNIE INDUSTRIELLE  |-yemirie pam: OATE: FORMAT NUVERO DE PLAN INDICE
D'APPLICATIONS THERMIQUES fl—————-— < R TR A3IR9560333]
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cn o R Detendeur HIGROSCOPIQUE DESHYDRATEUR 8BTE|$'EI)|D§RTTR IVX'l\ll\lgl_'EG
CONDENSEUR @ @ §7
\®)
ARMO|RE VOYANT FILTRE MODELES | CIRCUIT | PUISSANCE ' '
ELECTRIQUE Detendeur HIGROSCOPIQUE _ DESHYDRATEUR DA DA DR DR |PL |PD
Q EVAPORATEUR : : - - : )
C):[ CIR | CIR 2 0BT ION 505 | CIR 2%60 25/8 | 218 | 218 | M/8 | 13/8 | 1I'3/8
/N BYPASS CIR 2 | 1x60 | s | — r3/8 | /8 /8
. N - DESHYDRATEUR cirR | | 2x50 25/8 | 218 | 21/8 | 18 | /s | 138
5 5 s 1600 1R 2 | Ix60 o ewe | | e | s | 1ws
COMP O O O
CIR | 2X50 25/8 | 28 | 218 | 18 | 1/8 '3/8
| ARMOIRE ELECTRIQUE | | | 1400 CIR 2 IX40 — 1'5/8 — "5/8 7/8" 7/8"
IMPLANTATION MATERIEL /8 | 1s/8 | rs/8 | r3se | 1/8 /8
‘ {><} I—i| |203 ClR l 2X4O [ " " "
CIR 2 | I1X40 . rs/8 | 138 | 7/8 /8
MODELES| CIRCUIT| CONDENSEUR|EVAPORATEUR - -
PG 32 28.03.00 2 HP POUR DEMARRAGE A VIDE
MODIFIE PAR | IND N.ETUDE DATE MODIFICATION
CIRCUIT | FKX 355.30.IR
FYN 355.20.223 MATIERE:
1803 CIRCUIT 2 FKX 273.30.IR APPAREIL 0U UNITE
] w LRT 1203 A 1803
CIRCUIT | FKX 355.30.IR —
FYN 355.20.223 DESIGNATION ECHELLE|TRAITEMENT
1600 CIRCUIT 2 FKX 273.30.IR SCHEMA FRIGORIFIQUE
CIRCUIT | FKX 355.30.IR 3 COMPRESSEURS 2 CIRCUITS MASSE:
1400 FYN 355.20.223 FOLIO TRepLACE PaR:
CIRCUIT 2 FKX 219.30.IR NUMERO DE COMMANDE: 11
REMPLACE: 3956038.31
NOTE D'ETUDE: DATE:
1203 g:ggﬂg '2 EE? ;595;7)300“? FYN 355.20.223 CONPAGNIE INDUSTRIELLE  [Memrie pam: e FORMAT NUMERO DE PLAN INDICE
: ‘ DESSIN PAR: SC DATE:16-03-93 A \7) 5 9 5 6 O 5 8 5 2
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: MODELES Nb | Puissance @A @A @R @R @L @D
I s 2400 > | 2xe0 | 2'5/8| 21/8| 2'1/8| 1'3/8| I'3/8| 1'3/8
CP| | 2X60 2'5/8| 2'/8 | 2'/8 | 1'3/8( 1'3/8| 1"'3/8
R 2200 | oxso | 25/8] 2u/8| 218 | 13s8| Msg | 1438
2000 ) 2X50 2'5/8] 2'/8 | 2'1/8 | 1'3/8| 1'/8 1"3/8
CIRCUIT |
| 2X50 2'5/8| 2'/8 1 2"/81 1'3/8] 1'/8 ["3/8
YD |8O4 n n n L} n n
&1 /4 | 2X40 2'1/8 1 1'5/8 | I'5/8 1 1'3/8] 1'/8 I"l/8
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ARMOIRE ELECTRIQUE
( @ IMPLANTATION MATERIEL
| HP
Lﬁxj___ MODELES | CONDENSEUR FVAPORATEUR
H E'> 2400 CRI2] 2 FKX 355.30.IR FYN 406.25.222
2200 CRI-2] 2 FKX 355.30.IR FYN 406.25.222
2000 CRI-2| 2 FKX 355.30.IR FYN 355.25.222
1804 CRI-2| 2 FKX 355.30.IR FYN 355.25.222
PG 32 30.03.00 2 HP POUR DEMARRAGE A VIDE
é} MODIFIE PAR| IND | N.ETUDE DATE MODIFICATION
APPAREIL OU UNITE MATIERE:
VOYANT FILTRE —] LRT 1804 A 2400
deur  FTGROSCOPIGUE  DESHYORATER DESIGNATION ECHELLE|TRAITEMENT
SCHEMA FRIGORIFIQUE
4 CONPRESSEURS 2 CIRCUITS TN
NUMERO DE COMMANDE: ) [SEMPLACE PAR 3395603931
LIQUIDE CIRCUIT 2 NOTE D'ETUDE: DATE: REMPLACE:
ASPIRATION ‘ ICOMPAGNIE INDUSTRIELLE EREIE PAR e FORMAT NUMERO DE PLAN INDICE
D'APPLICATIONS THERMIQUES DESSIN PAR, 5 ATETT03793 A \7) 3 9 5 6 O 3 9 5 2




