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Indicaciones de seguridad - Usuario final

S6lo apto para textiles que se hayan lavado con agua.

En caso de dafios, informar al profesional especializado.

Los radiadores se calientan. jPeligro de quemadura! jProteger a los

nifios de las quemaduras!

No colocar objetos o recipientes con liquidos inflamables encima

de los radiadores. Peligro de fuego!

Purgar los radiadores tras la puesta en servicio / tras un largo periodo sin
utilizarlos. jPeligro de escaldadura debido a las salpicaduras de agua caliente!
Limpieza exclusivamente con detergentes suaves, ordinarios,

no abrasivos.

Montaje / reparacion exclusivamente por un profesional especializado.
De lo contrario, expirara la garantia.

Unicamente en caso de funcionamiento eléctrico adicional: debe garantizarse
en todo momento la expansion del agua contenida. El conducto hidraulico
hasta el recipiente de expansion debe estar abierto (retroceso abierto).
Unicamente en caso de funcionamiento eléctrico adicional: cerrar la
vélvula del termostato (alimentacion cerrada).

Veiligheidsinstructies - Eindgebruikers

Alleen geschikt voor textielsoorten die met water gewassen kunnen worden.
Waarschuw een vakman als het verwarmingselement beschadigd is.
Radiators worden heet. Verbrandingsgevaar! Bescherm kinderen tegen
verbranding!

Geen voorwerpen met ontvlambare vioeistoffen op radiators plaatsen.
Brandgevaar!

Radiators na ingebruikname/langere stilstand ontluchten.
Verbrandingsgevaar door uit de radiator spuitend warmwater!

Reiniging uitsluitend met milde, niet schurende reinigingsmiddelen.
Montage/reparatie uitsluitend door vaklui, anders vervalt de garantie.
Alleen met bijkomende elektrische voeding: het water moet steeds de
mogeljjkheid hebben om uit te zetten. De hydraulische weg naar het
expansievat moet vrif zijn (retour open).

Alleen met bijkomende elektrische voeding: thermostaatventiel sluiten
(voorloop dicht).

Yka3zaHuA no 6e30nacHOCTH ANA KOHEYHOro
nonb3oBaTenA

[MoAXoAuT TONLKO ANS TKaHe, BLICTUPAHHBIX B BOAE

[Mpv noBpexeHnn 060rpesaTens 06paTUTeCh K CneLuanieTy

I'IoBeproch KOMHATHbIX (lﬁOI'pEEaTEﬂEﬂ ropsa4as. OnacHocTb oxora!

He nonyckaitte k o6orpesatento feTeil.

He Knagute npeaMETbl UK EMKOCTY C BOCMNAMEHSHOLLIMMUCS XXNAKOCTAMI
Ha o6orpesatenb. OnacHocTb BoaropaHus!

MpoBeTpyBaiiTe NOMeLLEHUe, rie HaxoAuTCs 06orpeBaTenb, NEpefl Cambim
MEPBBIM €10 BKIIOHEHUEM UM MDU AAMTENbHOM €O HEUCTIONb30BAHNM.
OnacHOCTb 0XOra T BbiTeKatolLiei ropayel BozbI!

QumwaTh ToNbKO MATKOAGHCTBYIOLIMMM, HeaBPa3HBHbIMY YUCTALIMMM
CPe/ICTBAMM, Pean3yeMbIMy B TOProBoiA CeTH.

YCTaHOBKY M PEMOHT OMKHbI Tb TOMbKO

CIELManuCTbI, B NPOTUBHOM CAly|ae rapaHTs aHHyNMpyeTcs.

TonbKO NPy MCTIONb30BAHM BCTIOMOraTENbHOTO UCTOUHMKA SNEKTPONMTAHMS:
80/1a B 060rpeBaTesie BCEr/ia A0MKHa UMETb BOSMOXHOCTb PACLUMPATHCS,
nyTb NP [§¢ p OMY COCYAY OMKEH ObITb OTKPLIT
(OTKpbITbIi OGPaTHIiA TPYGONPOBOA).

Tonbko NpK CroNb30BaHUKM BCMOMOraTelbHoro MCTO4HUKA 3NEKTPONUTaHNS:
3aKpoWUTE TEPMOCTATHbIM Knanax (JaKpb\Ta I'IOLla"Ia].

Bezpecnostni pokyny - koncovy uzivatel

Vhodny pouze pro textilie vyprané ve vode.

V pripadé poruchy se obratte na odbornika.

Prostorové ohrivace jsou horké. Nebezpeci popaleni! Chrarite déti
pred popélenim!

Na prostorovy ohriva¢ nepokladejte Zadné pfedmeéty ani nadoby

s horlavymi kapalinami. Nebezpeci poZéru!

Po uvedeni do provozu a po delsi odstavce prostorovy ohrivac
odvzdusnéte. Nebezpeci opareni stiikajici teplou vodou!

K cisténi pouzivejte vylucné bézné mirmé Cistici prostredky
nezpusobujici poskrabani.

MontéZ a opravy svéite vylucné odbornikim, v opacném pripadé
Zzanik vas nérok na poskytnuti zaruky.

Pouze u el. pridavného provozu: neustale musi byt zajisténa roztaZnost
vodni népiné. Hydraulicka cesta az k expanzni nadobé musi byt
oteviena (vratna vétev oteviend).

Pouze u el. piidavného provozu: zaviete termostaticky ventil (topna
vétev zaviend).

* Areas protegidas
Veiligheidszones
3alWmTHbIEe 30HbI
Ochranné zény




Indicaciones de seguridad - Profesional

Antes del montaje / puesta en servicio, leer atentamente estas instrucciones.
Deben cumplirse las prescripciones locales.

El radiador debe estar lleno antes de ponerlo en funcionamiento.

La potencia de la varilla de calefaccion debe seleccionarse de conformidad
con el tipo de radiador existente. Verificar con la documentacion de venta.
Montar los radiadores Unicamente en espacios interiores con fines de
calefaccion. Cualquier otro uso se considerara abusivo y peligroso.
Tener en cuenta el peso del radiador. A partir de 25 kg, trabajar con
dispositivo elevador o con una segunda persona.

El profesional especializado decide, si el suelo/la pared/el techo son
apropiados para el montaje.

Debe verificarse la idoneidad de los tornillos/las clavijas suministradas en
funcién de la naturaleza de la pred y, eventualmente, deben sustituirse.
Orientar las vélvulas de purga de aire hacia abajo. Peligro de escaldadura
por las salpicaduras de agua caliente.

Sélo en caso de funcionamiento eléctrico adicional:

La expansion del agua contenida debe garantizarse en todo momento.
El conducto hidraulico hacia el recipiente de expansion debe estar abierto
(retroceso abierto).

iiTener en cuenta las areas de proteccion de conformidad con

DIN VDE 0100-701!

El elemento calefactor no debe situarse directamente debajo del enchufe
de pared.

Cerrar la valvula del termostato (alimentacion cerrada).

Veiligheidsinstructies - Gespecialiseerde vaklui

Voor de montage/ingebruikname deze handleiding aandachtig doorlezen.
De plaatselijke voorschriften moeten in acht worden genomen.

De radiator moet gevuld zijn voor het verwarmingselement in gebruik
wordt genomen.

Het vermogen van de verwarmingsstaaf moet gekozen worden in functie van het
beschikbare radliatortype - controleren aan de hand van de verkoopdocumenten.

Radiator alleen binnenskamers monteren voor verwarmingsdoeleinden.
ledere andere vorm van gebruik geldt als misbruik en is gevaarljk

Gewicht van de radiator in acht nemen. Vanaf 25 kg werken met
hefinrichting of tweede persoon.

De vakman beslist of vioer/wand/plafond geschikt zijn voor de montage.
Meegeleverde schroeven/pluggen controleren in functie van de
bevestigingsondergrond, indien nodig vervangen.

Ontluchtingsventielen naar onderen uitrichten. Verbrandingsgevaar door
spuitend warmwater.

|Alleen met bijkomende elektrische voeding:
De uitzetting van de waterinhoud moet permanent verzekerd zijjn. De
hydraulische weg naar het expansievat moet vrij zijn (retour open).
Veiligheidszones volgens DIN VDE 0100-701 in acht nemen!
Het verwarmingselement mag niet direct onder een stopcontact
aangebracht zjjn.
Thermostaatventiel sluiten (voorloop dicht).

YkasaHuA no 6e3onacHocTu anAa
KBaﬂ MdWILl,MpOBaHHI:IX cneuuManucTos
C fiaHHO# i nepes
yc‘rauoamw/wcnonhsoaaumeM 8 NepBbIii pas.
/iTe MECTHbIe Mp
KUMHETHbIM o6orpesaten HEOGXOAUMO 3aMONHUTL KUAKOCTbIO 0 PAGOTI
HarpeBaTenbHoro BemMenTa.
MoLLHOCTb HarpeBaTeNbHONO AeMeHTa JOMKHa COOTBETCTBOBATb MMEIOLLIEMYCS
TUNy paanaTopa - CM. JOKYMEHTbI M0 Kynne-npoaaxe.
YcTaHaBnBaiiTe KOMHaTHbI 060rpesaTenb TonbKo Ans 060rpesa.
Tlio6oe venonb3osakme He no HasHaueHyio onacHo!
Bec o6orpesarens: ecnw OH BecuT Gonee 25 Kr, ero NMofbem ocyLIecTBsiTe
TONbKO C

iiTech co 110 MPUFOAHOCTY MONa/CTEHbI/CTEHbI
ANs TaKoro MOHTaxa.
ﬂpoaepwe wnnpu HEOﬁXDﬂMMOCTW 3ameHuTe BMHTb\/ﬂIOéEﬂﬂ 13 KOMMNieKkTa ¢
Y4ETOM KOHCTPYKLMM CTEHbI.
BbIPOBHATE BEHTUNALMOHHbIE KNlaNakbl TaK, YT0BbI OHM GbinN 0BpAaLLEHb! BHU;
0NacHOCTL OXO0ra 0T BbITEKAtOLLEeN ropsen BOAbI.

TONbKO MY MCMONb30BAHUN BCTIOMOTaTENbHOMO UCTOUHUKA ANEKTPOMUTAHMS:

Bopa B oforpesarene BCerga A0MKHA UMETb BOMOXHOCTb PACLUMPSTLCS, MyTb
OMY COCY/lY ZIOMXEH BbiTb OTKPBIT

(ormpm\ﬁ 06paTHblit prrﬁonpuguq).
Co6niopaiiTe 3awwTy 30H cornacko DIN- 0100-701.

HarpeBatenibHblif aNeMeHT Henb3as yCTaHaBNMBaTb HenocpeACTBEHHO NOA
HaCTEHHOIA CETeBO/ PO3ETKON.

3aKpoiiTe TEPMOCTaTHbII KnanaH (3akpbiTa nogaya).

Bezpecnostni pokyny - odborny personal

Pred montézi/uvedenim do provozu si podrobné prectéte tento navod.
Dodrzte mistni platné predpisy.

Pred uvedenim topné vioZky do provozu je nutné prostorovy ohfivac napinit.
Prikon topné tyce musi byt zvolen v souladu s prislusnym typem
prostorového ohiivace - zkontrolujte v prodejnich podkladech.

Prostorovy ohfivac instalujte pouze v interiérech za (celem vytapéni.
Jakékoli jiné pouZiti je pouZitim v rozporu s uréenim a je nebezpecné.
Vezméte na védomi hmotnost prostorového ohiivace. U ohifvact nad
25 kg pouZijte zvedaci zafizeni, nebo pozadejte o pomoc dalsi osobu.

Rozhodnuti o vhodnosti a provedeni montéze na zed, strop ¢i podlahu
Jje v kompetenci odbornika provadejiciho montaz.

U dodanych Sroubl/hmoZdinek posudte jejich vhodnost s ohledem na
charakter instalacni zdi a pripadné je vymérite.

Odvzdusriovaci ventily smérujte dolti. Nebezpeci opareni strikajici teplou vodou.

Pouze u el. piidavného provozu
Neustéle musi byt zajisténa roztaznost vodni népiné. Hydraulické cesta
aZ k expanzni nadobé musi byt oteviena (vratna vétev oteviend).
Dodrzte ochranné zény dle DIN VDE 0100-701!
Topné vioZka nesmi byt nainstalovéna bezprostredné pod nasténnou el. zasuvkou.
Zavrete termostaticky ventil (topna vétev zaviend).
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InStaIaC|on i: iInstalacion por un profesional especializado segun las prescripciones locales! i : Antes del montaje/la puesta en servicio, leer atentamente estas instrucciones.

I ns talla tie Installatie door gespecialiseerde handwerker volgens plaatseliike voorschriften! Voor de montage/ingebruikname deze handleiding zorgvuldig lezen.
MoHTaX TONbKO c MECTHbIX i Mepen i B MIepBbifi pas MPOYTHTE fiaHHYI0 MHCTPYKLMIO.
Instal Instalace odbornikem v souladu s mistnimi predpisy! Pred montézi/uvedenim do provozu si dikladné prectéte tento navod.
nstalace
— # Modificacién de izquierda a derecha
g r D 8 . Ombouw van links naar rechts — =
#13 o MepeycTaHoBKa cnesa-Hanpaso
D \_1 Prestavba zleva doprava
[J#22 .
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Ajuste de la altura
Hoogteverstelling|
Perynuposka no BbicoTe|
Nastaveni vysky|

4x 1x 1x

Refined by <ergonomic communication® - Ergocomprendere GmbH




iNo perforar conductos de gas/agua/electricidad! {Peligro de muerte! Llevar zapatos de seguridad durante el montaje.
Niet in gas-/water-/stroomleiding boren! Levensgevaar! Veiligheidsschoenen dragen tjjdens de montage.
He i raso-, |

WM BreK | Cmep onaco! Ipy ycTaHOBKE NOCTOSHHO HOCHTE 3ALLMTHYIO 06YBb.

Zabrarite navrtani rozvodd plynu, vody, elektriky. Nebezpeci ohrozeni Zivota!

Montar la varilla de calefaccion
(segun instruccion separada)
Verwarmingstap monteren
(volgens afz. handleiding)
YCTaHOBYTE HarpeBaTeNbHbIA ANeMEHT
(cMm. oTAENbHbIE YKadaHus)
Nainstalujte topnou ty¢

(dle samost. navodu)

Tonbko NPy UCN. BCMOM. MCTOYHKKA
3neKTpocHab.

Llenar/purgar el radiador de aire
Radiator vullen/ontluchten

Conectar hidraulicamente, abrir los cierres 6
Hydraulisch aansluiten, afsluitingen openen abierto geschlossen
TpOU3BECTH THEPABIUHECKOE COBLUHEHME, OTKPLITb (MKCATOPI open gesloten

Hydraulicky pripojte, otevieni uzavérd OTKPbITO  3aKPbITO

otevieno zavieno

3anonuTe/BuinycTuTe BO3AYX M3 060rpesarens
Naplnit/odvzdusnéte prostorovy ohrivac

Béhem montéze noste ochrannou obuv.

Dibujar/taladrar los agujeros
Gaten markeren/boren
PaameTsTe 1 BbICBEPMTE 0TBEPCTHS
Viyznacte/vyvrtejte otvory

Limpiar los agujeros, introducir las clavijas
Gaten uitblazen, pluggen aanbrengen
MpoayTb 0TBEPCTHS, BCTABUTH Al0GENM
Vyfoukejte otvory, nasadte hmoZdinky

&(l

Eventualmente, cerrar las
conexiones abiertas

Evt. open aansluitingen afsluiten

Wwmetowmecs oTKpbITbie MecTa
NOACOEAUHEHUA 3aKPbITh

Zavrete pfip. oteviené pripojky

Colocar las consolas, orientarlas y
atornillarlas

Consoles aanbrengen, uitljnen en
vastschroeven

TMpunoxuTe, BLIPOBHSITE M 3aTAHUTE
KpeneskHble CkoGbl.

Nainstalujte, vystredte a pevné utdhnéte
konzoly

seguridad,

CoCTosiH1E CTeHbI NpoBepeHo? CM. ykasaHus no 6e30nacHoCcTy.

a Colocar la tapa
Afdekkap aanbrengen
TIpUCOSANHUTE KPBILLKY
Naistalujte krytku

b Colocar la proteccion
Afdekking aanbrengen
[MpucTasuTb NepeMbIHKy
Nainstalujte clonu

Atornillar ambos soportes
e dr o

Mpo4Ho 3aTAHYTHL kpennerue 06enx cToek
Pe stahr ) y

arriba

O O

abajo

O—

Colocar el cabezal del termostato

MpucTaBuTs ronosky TepmMocTata




Extender ambos fiadores Orientar el radiador Colocar la cubierta superior

Atornillar ambos soportes

Beide dragers vastschroeven Beide schuifelementen uittrekken Verwarmingselement uitrichten Bovenste afdekkingen aanbrengen
IMpouHo 3aTsHYTbL KpenneHe 06emx cToek BbiaBUHY Tb 06 3aABIKKM BbipoBHsiiTe paguaTop MpycoeanHuTe BEPXHME KPbILIKA
Pevné utdhnéte oba drZaky Vytahnéte obé zarézky Usadlte topné téleso Nainstalujte horni kryty.

arriba
boven

b

abajo Colgar el radiador Atornillar el soporte/la consola Atornillar la cubierta
onder Radiiator aanbrengen Drager / console vastschroeven Afdekkingen vastschroeven
IMp1coenHUTL HarpesaTeNbHbli AneMeHT [p04HO 3aTSHYTb KperneHne 3aTaHUTE KpbILLKK

51 CTOWKY / KOHCOMM oA
Zaveste topné téleso EERRIE nete a4k /konzoly Kryty pevné utahnéte

) I

Deze handleiding bij de eindgebruiker

laten.

Colocar el cabezal del termostato De ser necesario, ajustar el bypass

Thermostaatkop aanbrengen Evt. bypass instellen Tento navod predejte koncovému
MpucTaBuTL ronoBky TepmocTata Ipv Heobx. oTperynupoBatb Gainac uZivateli,
Nainstalujte termostatickou hlavicici Prip. nastaveni obtokuu
;e‘l:{; de byp 60%
y-as: bypass-aandeel 9
Oc Y: 068082 HacTb jgﬂz _
Osaysvalfostobloku 200 P Insertar parte lateral, colocar el panel
20% S/ Zjjgedeelte inschuiven, afdekking aanbrengen
Eje X: Rotacion de husilo de cerado a totaimente abierto  10% / 3ajiBuHyTb 6OKOBYIO AETallb, YCTAHOBUTb PaMKy
. xas: splomwentelng van gesioten tot volecig geopend gy Nasunuti boaniho dilu, instalace clony
b - O "3aKPLITO" 40 T KpBITO" 4
Osa x: pocet otdcek rukojeti od zaviensho po zcela ofevieny stav X 05x X 15x 2 25¢ 35x dx




Tablas de dimensiones
Afmetingentabellen
Tabnuua pasmepoB
Rozmérové tabulky

iRespetar rigurosamente las dimensiones!
Afmetingen precies in acht nemen!

TouHo BbiAepXvBaliTE BCe pasmepsbi!

Rozméry presné dodrzte!
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140-0.40 10.8 1050 1481

140-0.60 13.6 1050 1481

70-80 31-41
180-0.40 13.3 1470 1901

180-0.60 16.9 1470 1901




