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Используйте тот тип газа, который указан на 
боковой панели водонагревателя (LNG или LPG). 
При использовании другого типа газа, может
произойти несчастный случай или поломка. При
изменении используемого типа газа обращайтесь в
специализированную организацию.

Не храните вблизи огнеопасные вещества, такие
как распылители, горючее и бензин.
Это может привести к пожару.

Не храните вблизи водонагревателя
легковоспламеняющиеся вещества.

Убедитесь, что вытяжная труба хорошо соединена и не изогнута.
Выхлопной газ из соединения между водонагревателем и вытяжной
трубой может образовать ядовитый газ..
Если у Вас возникли проблемы с вытяжной трубой, позвоните в
сервисную службу

Водонагреватель не будет работать,
если нет подачи газа.



При обнаружении неисправности
или утечке газа.

Остановите работу водонагревателя и свяжитесь с
монтажниками или позвоните в сервисную службу.

Будьте осторожны, существует опасность ожога.

Во время работы водонагревателя
трубы и дымоходы нагреваются.

Не используйте водонагреватель для
других целей кроме нагрева воды.
Не оставляйте вблизи легковоспламеняющиеся
вещества, не вешайте вещи на дымоход  
Может произойти поломка в водонагревателе
или неожиданный несчастный случай.



Пульт управления

Электрическая вилка

Фильтр очистки
холодной воды

Штуцер выхода
горячей воды

Штуцер входа холодной воды

Клапан сброса
избыточного давления



Контроллер 

Индикатор горения

Кнопка ON/OFF

Кнопки регулировки
температуры воды

Лампа сети

Индикатор установленной
температуры



При нажатии кнопок         или          температура будет изменяться согласно
приведенному ниже рисунку.

Температура в пределах от 37 до 48 может быть выставлена во время
использования горячей воды.

Если Вы хотите установить температуру горячей воды выше 48, пожалуйста,
закройте кран горячей воды и затем нажмите кнопку             , чтобы выбрать
более высокую температуру

Нажатием кнопок
настройте желаемую
температуру.

При открытии крана
горячей воды
загорится лампочка
индикатора работы
горелки.

Для включения
нажмите кнопку
“Power”,при этом
загорится индикатор.

Горячая вода

После открытия крана горячей воды будьте осторожны, чтобы
не ошпариться, соблюдайте небольшое расстояние от горячей
воды, особенно перед использованием воды первые несколько
минут. Убедитесь, что температура воды подходит для
использования.

Если Вы установите температуру воды свыше 50 ºС, есть возможность
ошпариться горячей водой. Поэтому рекомендуется проверять установленную
температуру перед использованием горячей воды.



Загрязнение трубопроводов может возникнуть по причине
плохого водоснабжения, появление постороннего шума и
сокращения срока службы водонагревателя              .
Если водонагревателя был использован некоторое время
или заново установлен, уровень горячей воды может
уменьшиться или появится странный звук из-за инородной
субстанции внутри трубы. Вам необходимо производить
чистку фильтра как минимум 2 раза в год в соответствии с
инструкциями, указанными ниже.

Фильтр очистки
холодной воды

Клапан сброса
избыточного давления

Чистка фильтра подачи холодной воды

Раскрутите против часовой стрелки
фильтр подачи холодной воды, используя
монету.

Откройте Кран подачи воды.



Для функции подготовки водонагревателя к
эксплуатации в зимних условиях,
кнопка «POWER» должна быть
включена.

Убедитесь что электропровод подключен
к розетке.

Неизолированная труба должна быть обернута
изолирующим материалом. Дополнительно
используйте обогревающий провод к трубе подачи
холодной воды или к трубе подачи горячей воды и
оберните, используя изолирующий материал для
предохранения от мороза.

Если труба заморожена, обратитесь к специалисту не запускайте водонагревателя.

Дренаж
Вы должны спустить воду в зимний период, когда водонагревателя не используется. Подробности указаны ниже.
1) Отсоедините электропровод от розетки.
2) Закройте газовый кран (1) и кран подачи воды (2).
3) Откройте сбросной клапан ГВС (3) и фильтр подачи холодной воды (4), и
пусть водонагреватель осушается. Затем закройте их.

Включите электропровод снова. Если Вы забудете спустить
воду, встроенный нагреватель в водонагревателе автоматически
начинает работать и предохраняет от . Однако, намного
безопаснее если Вы спустите воду с водонагревателя.

мороза

Чистка и техническое обслуживание

Ни в коем случае не чистите, используя мокрую ткань.

Это может привести к электрошоку
и поломке.

Не проверяйте на наличие деформации
водонагревателя или деформации вытяжной
трубы. А также не проверяйте,
снимается ли вытяжная
труба сводонагревателя.

Не используйте грубую щетку, полировочные средства
или растворители, во избежание нарушения поверхности
водонагревателя.

Когда очищаете грязь, используйте мягкое полотенце с
моющим средством.



Коды ошибок при включенном
защитном устройстве

Если водонагреватель остановился и высвечиваются цифры на передней
части пульта, проверьте следующее и примите необходимые меры.

Показатель Проблема Меры по устранению

Убедитесь, что газовый кран открыт.
Выключите газовый нагреватель и затем снова
включите.

Водонагреватель не
может зажечься

Давление газа слишком низкое
В газовом нагревателе огонь
снижается 
Недостаточно вентиляции.

Проверьте давление подачи газа (включите для
проверки другие газовые водонагревателя)
Попросите представителя газовой службы проверить

Обнаружен перегрев

Проблема с
терморезистором

Почистите фильтр подачи воды (см. стр.8)

Выключите водонагревателя и затем запустите его снова

Выключите водонагревателя и затем запустите его снова

Выключите водонагревателя и затем запустите его снова

Не работает управление
газовой горелки

Не работает вентилятор и
обнаружена блокировка
вытяжной трубы

Проверьте установочное положение вентиляции и дымохода.
Выключите водонагревателя и перезапустите

Отказ электромагнита

Отказ цепи электромагнита
Проверьте, чтобы газовый кран был открыт.
Выключите и затем включите снова

Обнаружено отсутствие
вращения вентилятора Выключите водонагревателя и затем запустите его снова

Недостаточно вентиляции

Проверьте установочное положение вентиляции и дымохода.
И проверьте, есть ли искривление или засорение в вентиляции
и дымоходе.
Обратитесь в сервисный центр

Если проблема не устранена после применения одних из указанных выше
мер, пожалуйста, обратитесь в сервисную службу для консультации.



1) Не зажигайте спички и зажигалку, а так же не включайте свет!
2) Сразу же остановите Водонагревателя, выключите средний
    газовый кран, и обязательно свяжитесь с представителями
    газовой службы.
3) Регулярно проверяйте наличие утечки газа, нанося мыльную
    воду.

Производят
странные

звуки

1. Правильно ли установлен Газовый
    Водонагреватель на стене?
2. Засорена выхлопная труба или нет?

1. Убедитесь в том чтобы газовый водонагревателя был
    установлен на стене.
2. В случае образования странных звуков после установки,
необходимо специальное техническое обслуживание.

Не выходит
горячая

вода

1. Кран подачи воды не открыт
2. Фильтр подачи воды загрязнен
3. Уровень воды слишком маленький.
4. Используете ли вы горячую воду
    одновременно в разных точках
    помещения.

1. Откройте прямой кран подачи воды
2. Почистите фильтр ( стр.8)
3. Если кран горячей воды полностью открыт
    (в случаи, когда менее 2.7 л/мин. подачи
    воды), Вы не должны использовать горячую воду
4. Количество горячей воды уменьшилось, т.к. вода
    используется в разных местах одновременно.

Температура
воды

слишком
низкая

1. Температура горячей воды
    установлена слишком низко.
2. Много ли смешано горячей и
    холодной воды?

1. Установите правильно температуру горячей
    воды.
2. Уменьшите количество холодной воды.



Спецификация водонагревателя

Продукция Газовый водонагреватель воды мгновенного действия

Модель

Установка подачи
воздуха и

выхлопной трубы

Настенный
тип/FЕ

Настенный
тип/FЕ

Настенный
тип/FЕ

Настенный
тип/FF

Настенный
тип/FF

Настенный
тип/FF

Диметр
дымохода

Вентилятор подачи
воздуха: ø70

Вентилятор подачи
воздуха: ø70

Вентилятор подачи
воздуха: ø70

Размеры (мм)

Вес 16кг (с упаковкой 18.4кг) 19.5кг (с упаковкой 21.8кг)

Тип зажигания Прямой тип зажигания

Тип горения Пропорциональное управление типа горения

Диаметр
соединения

Газ

Подача
воды

Горячая
вода

Мощность

Электро -
энергия

Газ

Производите
льность  (%)

Способ управления
уровня воды Автоматическое управление уровня воды

Разновидность
температуры

Давление
воды
(kPa)

Минимум

Подходящий

Устройство
безопасности

Устройство безопасности горелки, защитное устройство от перегрева,
антифризинг, защитное устройство от кипения, разрядник молнии, функция

безопасности при закрытии вентилятора

Мощность
подачи

горячей воды
(давление

воды 200kРa)

Температура
подачи воды

+25ºС

Температура
подачи воды

+45ºС



• Установка должна быть выполнена уполномоченными специалистами. В противном случае
    Вы будете наказаны соответствующим законом.

• Прочитайте данное руководство внимательно. (Если установка не соответствует этому
    руководству, мы не несем ответственности за любые повреждения)

• Если подача воздуха или выхлопная газовая труба не правильно соединены, пользователь
   может пострадать от отравления газом из-за утечки газа. А также длительность работы
   водонагревателя будет сокращена.

• Мы не несем ответственности за любые неполадки в устройстве из-за образования
   посторонних материалов в трубе или остатков, образовавшихся из-за использования
   подземной воды. Для предотвращения такой ситуации, основательно почистите трубу.

• Как только установка закончена, верните это руководство пользователю.

• Проверьте тип газа и электричество. Пожалуйста, установите в соответствии со
   спецификациями водонагревателя. 

Если кран горячей воды закрыт при использовании горячей
воды, чтобы предупредить повреждение водонагревателя
из-за резкого увеличения температуры горячей воды, должен
быть присоединен спускной клапан (клапан сброса давления
горячей воды).

Присоедините ø13мм ~ ø14мм шланг к этому клапану
безопасности от чрезмерного давления горячей воды в
соединитель горячей воды так, чтобы при срабатывании
клапана сброса горячая вода сливалась по дренажной
трубе.



•Пожалуйста, установите водонагреватель в специальном месте. (Тип FE принудительного выхлопа)
 *Специально подготовленное место должно быть оснащено хорошей подачей воздуха и должна
  быть установлена вытяжка. Дымоход с искусственной уравновешенной тягой (тип FF) должен быть
   установлен в специально подготовленном месте только за исключением следующих случаев
  (1) и (2).
   (1) Муфтовой тип и тип фланца (соединение между водонагревателем и вытяжной трубой; не
  должно быть разрывов и щелей)
   (2) Вентиляционное отверстие должно выходить наружу и его размер должен занимать
   определенное расстояние. Вентиляционное отверстие должно располагаться на расстоянии
   300 ÷ 1000мм от пола. Если вентиляционное отверстие
  закрывается проволочной сеткой, то размер отверстий должен быть
  выбран с учетом потерь площади из-за размера проволочной сетки.

•Не устанавливайте снаружи.
  *Водонагреватель предназначен для внутреннего использования.
   Если он находится снаружи, создайте защиту для устройства,
   особенно утеплите трубу от снега во время зимы.

•Не устанавливайте в воздухонепроницаемом помещении
  *Не устанавливайте в воздухонепроницаемом помещении, ванной
   комнате, это может привести к засорению из-за нехватки кислорода
   Не устанавливайте возле обогревающих устройств.
  *Соблюдайте расстояние в 1000 мм над другим обогревающим
    устройством. Избегайте горячего воздуха.
  *Соблюдайте расстояние в 300мм над розеткой.

•Опасайтесь горючих материалов.
  *Не ставьте горючие материалы возле водонагревателя. (бензин,
   растворитель, спички и т.д.)

• Не устанавливайте на стене из легковоспламеняющегося материала.
  *Соблюдайте расстояние в 45мм от легковоспламеняющейся стены.
  (собеих сторон)
  *Когда Вы устанавливаете на возгораемой стене, вставьте
  неметаллическую изолирующую панель, толщина которой как
  минимум 3мм и соблюдайте расстояние как минимум 150мм от
  стен слева, справа и сверху.

•Оставьте место для ремонта и технического обслуживания
  *Расстояние между нагревателем и передней стеной должно быть
   достаточное для ремонта или технического обслуживания, и
  составлять более 600мм .

•Установка на стене
  *Предпочтительней всего – твердая бетонная стена. Если
  водонагреватель установлен на кирпичной стене или стене из
  тонкого бетона, то это может стать причиной шума при работе
  водонагревателя.
  *Стена, на которую устанавливается водонагреватель, должна
  выдержать вес 16~20кг. В противном случае необходимо усиление
  стены.
  *Прикрутите 4 фиксирующих болта (анкерных болта) к стене.
  Установите в вертикальном положении для выдержки веса
водонагревателя.



Фильтр воды



Схема установки



Водонагреватель

1. Материалы для соединения газопровода с газовым водонагревателем должны быть хорошего
    качества и одобрены газовыми службами.
2. Соедините с трубой, диаметром Ø15 (1/2”), к модели RW-14, RW-18.
    Соедините с трубой, диаметром Ø 20 (1/2”), к модели RW-24.
3. По окончании соединения обязательно должен быть проведен тест на утечку газа.
4. Кран подачи газа должен быть установлен возле водонагревателя и должен легко открываться
    и закрываться.
5. Перед соединением соединительной части, на резьбу должны быть намотаны специальные
    ленты или силикон.



• Неизолированный материал нужно держать в теплоте, толщиной 25мм. (в холодном
   месте более 50мм)

• Особенно необходимо установить обогревающий провод на трубопровод горячего
   водоснабжения во избежание замерзания при отрицательной температуре
   (обогревающий провод должен быть куплен дополнительно)

• Не оборачивайте изолирующим материалом ручку спускоотвода и фильтр.

Конструкция трубопровода подачи воды

• 
• Установите кран подачи воды у истока.

• Если Вы закопаете трубу, не закапывайте соединительную часть для удобства
   технического обслуживания. Давление воды должно составлять как минимум
   68.7 кПа (0.7kgf/cm²) для этого водонагревателя, включая рабочее давление
   водонагревателя, потерю давления горячей воды в трубопроводе (утечка воды)
   и запасное давление.

• Перед тем как соединить трубу подачи воды с водонагревателем, откройте кран
   подачи воды, чтобы примеси могли выйти из трубы. После соединения, проведите
   тест на утечку. Затем, закройте кран подачи воды и почистите фильтр.

Присоедините трубу диаметром Ø15 (½”)

Из клапана безопасности избыток воды должен отводиться в дренажную
трубу.





Для установки водонагревателя необходимо

• С

• Специально подготовленное место означает- комната с достаточной
   вентиляцией.

• Вентиляция должна иметь прямой выход наружу.

• Вентиляционная труба должна иметь площадь сечения не менее площади
   выхлопной трубы.

пециально подготовленное месте.

RW-18BE и др.

водонагревателя



водонагреватель



водонагреватели

водонагревателей

водонагревателя

водонагревателей водонагревателей

водонагреватель

(3) Общая вентиляционная труба должна быть установлена вертикально без каких-либо изгибов; поперечный
      разрез должен быть круглым или прямоугольным (отношение ширины к длине = 1:1.4)
(4) Количество водонагревателей на одном этаже в квартире, соединяя его вентиляционную трубу к общей
      вентиляционной трубе, рекомендуется 2 или менее.
(5) Не присоединяйте к водонагревателю приборы, работающие на угле или масле.
(6) Не присоединяйте приборы типа FE и тип непринужденного выхлопа вместе.

* Если у Вас есть вопросы, звоните в нашу компанию. Мы поможем Вам!



Спецификация Требование Примечание

Руководство по эксплуатации

Спецификация Требование Примечание

1. Подготовительная
работа

1) Руководствуйтесь
    инструкцией

2) проверьте вид газа, утечку газа и воды,
    а так же электричество

Проверьте соединительную часть трубы
подачи газа с помощью мыльной воды

2. проверка трубы
горячей воды (тест

на утечку)

1) подключите к электропитанию
2) откройте кран подачи воды
3) Включите панель управления и установите
    температуру - откройте кран горячей воды,
    проверьте горячую воду и закройте кран.
4) Если Вам не нужна горячая вода, выключите
    из электропитания.

Проверьте утечку у соединения
трубы подачи воздуха ,дымохода.

3. Проверка на
соединение трубы

холодной воды

1) Вход холодной воды водонагревателя
    соедините с трубопроводом холодной воды.
2) Не соединяйте запорный кран к шлангу воды.

Если Вы не присоедините к трубе,
возможно затопление помещения

4. Нагревающая
конструкция и
завершающие

работы

1) Проверьте теплоизоляцию трубопровода

Проверьте проблемы, связанные с
наружным выходом.
Проверьте запорную арматуру,
прокладки и соединения.

2) После пробного тестирования, наведите
    порядок в помещении

Почистите запорную арматуру,
прокладки и соединения.

Окончательная проверка

1. Убедитесь
      в том что…

1) Нормальна ли подача горячей воды?

2) Присоединен ли канализационный шланг?

3) Есть ли утечка из трубопровода?

4) Проверьте теплоизоляцию

5) проверьте вентиляцию

Шланг не должен быть скручен и соединительные
части должны быть затянуты.

Проверьте газ, горячую воду, и подачу воды

Они должны держать тепло, чтобы уменьшить
потери тепла

Позовите человека, который ответствен за
водонагревателя. И объясните как он работает.

2. Проверьте все,
что окружает
водонагреватель

1) В каком состоянии подача воздуха
    и выхлоп?
2) Есть ли рядом возгораемый
    материал?

Проверьте вентиляцию, воздействие воздушного
отверстия на засорение дымохода или изгиб.






