
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Руководство по эксплуатации 
 
 
 

 
TÜV 13 ATEX 7399 X 

 
Просим сохранить эту инструкцию для дальнейшего пользования 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

RU C-DE.AB72.B.02373 
 
 

 

Поплавковый магнитный выключатель 
FLS-SAD (AL-ADF), FLS-SBD (AL-ADF) 

 

 
 
 
 
121323 / 10.01.2020 
 

Библиотека СОК  

https://www.c-o-k.ru/library/instructions/brands


   
 

 
  



   
 

 

 

 

 

   

 

 

 

 
 
  



   
 

 

 

 

 

   

 

 

 

 
 
  



   
 

 

 

 

 

   

 

 

 

 
 
  



   
 

 

 

  

   

   

 
  



   
 

 

 
  



   
 

 

 

 

 

   

 

  

 

 

  



   
 

 

 
 
  



7 / 17 

Символы

Внимание 
Указания по правильному монтажу и эксплуатации
Несоблюдение их может привести к сбоям или поломкам 
прибора.  

Предостережение 
Указания, которые должны быть соблюдены во избежание 
травм или повреждений оборудования или потере свойств 
защиты.  

Информация 
Информация по правильной эксплуатации  

Указания по электрическим подключениям 
Информация по правильному подключению 
прибора. 
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Указания безопасности
Прочтите эту инструкцию перед монтажом и вводом в эксплуатацию переключателей 

уровня AL-ADF (далее - приборы). 
Инструкция предназначена для специалистов по монтажу, подключениям и вводу в эксплуатацию. 
Должны соблюдаться правила безопасности при использовании этого оборудования.  
Неавторизованное вмешательство в конструкцию и неправильное использование снимает 
гарантийные обязательства поставщика.   
Не устанавливайте приборы вблизи ферромагнитных изделий или сильных электромагнитных 
полей (минимальная дистанция 1 м). 
Приборы не должны подвергаться сильным механическим нагрузкам. 
Соблюдайте максимальные значения электрических параметров для искробезопасных цепей, как 
указано в данном руководстве. 

Опасность! 

При работе в контейнерах есть риск отравления или удушья. Соответствующие 
меры защиты персонала (респираторы, защитная одежда и т.д.) должны приниматься 
перед началом работы.  

Опасно, риск взрыва! 
В контейнере может произойти образование взрывоопасной среды. Должны быть приняты 
меры против образования искры. Работы во взрывоопасной зоне могут производиться только 
квалифицированным персоналом в соответствии с инструкциями и правилами безопасности. 
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Назначение и применение 

Для применения AL-ADF был оформлен сертификат взрывозащиты в соответствии с директивой
94/9/EU. Приборы соответствуют требованиям по использованию оборудования в опасных зонах.

Должны соблюдаться технические характеристики применения. 

Вид взрывозащиты II 2 G Ex d IIC T6 Gb    II 2 D Ex tb IIIC T80°C Db 
Ta = -40°C zu +55°C 
DO NOT OPEN WHILE ENERGIZED 

Cпециальные условия применения / Указания по безопасной работе: 
1. При монтаже кабельных вводов на взрывонепроницаемых оболочках, сборка должна

соответствовать требованиям, указанным в документации производителя. Если кабельный 
ввод не имеет зажимного фланца, пользователь должен обеспечить зажим для кабеля 
рядом с входом в кабельный ввод.   

2. Крышка оболочки должна быть надежно зафиксирована. В отдельных случаях крышка может 
быть слегка откручена, чтобы совместить винт крышки с пазом на фланце корпуса. Винт 
крышки должен быть затянут с усилием <1 Nm и опломбирован. Убедитесь, что винт крышки 
точно совмещен с пазом на фланце корпуса.  

3. При обращении с проводящими веществами должно применяться сертифицированное 
оборудование и инструмент. При обращении с непроводящими веществами пользователь 
должен принять меры, предотвращающие электростатические эффекты. 

Функции и принцип действия 

Магнитные переключатели AL-ADF применяются для контроля уровня жидкости в контейнерах и 
резервуарах. Данные жидкости не должны содержать сильных загрязнений или твердых взвешенных 
частиц, и не должны иметь тенденцию к кристаллизации. 

Приборы работают по принципу перемещения поплавка с постоянным магнитом. Поплавок перемещается 
вместе с уровнем жидкости по трубе скольжения, в которой находится один или несколько герконов 
(в защитной газовой среде). Магнитное поле поплавка активирует геркон при вхождении в его зону 
срабатывания. Количество и расположение поплавков зависит от количества точек переключения, 
функции переключения и расстояния между точками переключения.  

Удаление упаковки и транспортных крепежей 

Осторожно извлеките прибор из упаковки. 
Обратитесь к инструкции на упаковке; удалите транспортировочные крепежи перед монтажом 
прибора.  
Не прилагайте усилия при извлечении прибора, не держитесь при этом за направляющую трубку! 
Перед монтажом должн быть удалены ремни, фиксирующие поплавок. Убедитесь, что все 
упаковочные компоненты были удалены и что поплавок свободно перемещается по 
направляющей трубке. 
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max. 30°

1

2

3

4

5

7

6

8

1 Клеммная коробка                   
2 Кабельный ввод   
3 Присоединение к процессу   
4 Прокладка    
5 Направляющая трубка
6 Поплавок          
7 Тефлоновое уплотнение    
8 Установочный диск или зажим 

Установка в резервуар

Прибор устанавливается в резервуар при помощи фланцев или монтажной резьбы (см. 
типовое обозначение на приборе). 

Перед монтажом убедитесь, что монтажные отверстия в резервуаре соответствуют прибору по 
размерам и расположению. 

В зависимости от исполнения прибора, направляющая 
трубка вставляется в резервуар снаружи. Установка 
должна быть вертикальной. Для обеспечения правильного 
функционирования угол отклонения установки не должен 
быть более 30° от вертикали. 

Направляющая трубка вставляется в резервуар 
снаружи через монтажное отверстие. Затем она 
фиксируется резьбой или болтами для фланцевых 
исполнений. 

В приборах, снабженных резьбовым
присоединением, резьба при монтаже должна быть
закручена на всю свою длину.  
Уровнемеры с фланцами должны быть смонтированы
подходящими болтами, шайбами и гайками. 
Соблюдайте максимальный момент затяжки 
болтов. 
Используйте подходящие прокладки. Убедитесь, что 
материал прокладки устойчив к среде, ее парам, а 
также к рабочей температуре и давлению. 

Приборы, у которых диаметр поплавка больше, чем монтажное отверстие резервуара, 

должны монтироваться с поплавком, снятым с направляющей трубки.  
Процедура: 
1. Пометьте верх поплавка (например словом “верх”) 
2. Отметьте положение установочного диска, который будет снят 
3. Снимите установочные диски и тефлоновое уплотнение 
4. Снимите поплавки 
5. Установите прибор AL-ADF 
6. Установите поплавки, установочные диски и тефлоновое уплотнение изнутри резервуара. 

Соблюдайте сделанные в п.п.1 и 2 пометки. 

Назначение тефлонового уплотнения - избежать возможного образования искры 
если поплавок упадет на установочный диск. Использовать прибор без 
тефлонового уплотнения запрещено. 
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Максимальная длина направляющей трубки 

В соответствии с длиной и исполнением трубки, приборы должны по 
возможности крепиться к дну резервуара. 

Электрические подключения 

Во время выполнения электрических подключения внутри клеммной коробки 
напряжение должно быть отключено.  

Вид взрывозащиты зависит от правильно подобранных и установленных кабельных 
вводов и заглушек. Только кабельные вводы, сертифицированные на соотвествие 
требованиям EN 60079-0 и EN 60079-1, могут применяться. Данные компоненты 
должны удовлетворять требованиям по температурным диапазонам применения, 
предъявляемым ко всему прибору в сборке. Необходимо принимать во внимание, 
что должны использоваться подходящие виды и размеры резьб. Использование 
многожильных проводов не допускается! 

Переключатели AL-ADF должны использоваться только в цепях со следующими 
максимальными параметрами: 

Maксимальное напряжение: 250 V AC (V.eff)-250V DC 

Maксимальный ток: 1,5 A AC (V.eff) 1,5 A DC 

Maaксимальная мощность: 100 VA 

 

Электрические параметры на табличке прибора и дополнительные требования национальных норм 
по взрывозащите должны соблюдаться. Все работы допускается выполнять только 
квалифицированному персоналу. 

Подключение прибора осуществляется через встроенные клеммы в клеммной коробке. 
Схема подключения изображена внутри клеммной коробки или в прилагаемой к поставке 
документации, или в каталоге 1003-… для каждого конкретного применения.  
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Способы защиты контактов 

Защитные схемы, изображенные на рис. 1-4, необходимы для обеспечения надежной работы
герконовых переключателей и длительный срок службы компонентов. 

Цепь переменного тока с индуктивной нагрузкой Цепь постоянного тока с индуктивной нагрузкой  

R 

C 

24 - 230V AC 

Элементы RC зависят от 
рабочего напряжения 

S1 S1 

24 - 250V DC шунтирующий диод, 
например 1N4007 

+ 

- 

рис. 1 рис. 2 

Схема ограничения тока для емкостной нагрузки 
например SPS, PLS и проводов длиной >50м 

Схема ограничения тока для электронного 
реле времени 

S1 Rs 

C1 
24V DC 

Rs = 22 / 47 Ом 

C1 = внутренняя емкость 
SPS 

+ 

- 

S1 Rs

230V AC 

Rs = 220 Ом  
        (230V AC) 

Time
C1 = внутренняя емкость

relay 

C1 

рис. 3 рис. 4 

Элементы RC для защитных схем 

Элементы RC должны выбираться только в соответствии с таблицей ниже и с действительным  
рабочим напряжением. Использование элементов RC, отличных от перечисленных здесь, приведет
к разрушению герконового переключателя. 

Для герконов с газовым наполнением, 10-40 VA Для герконов с газовым наполнением, 40-100 VA 

Емкость Сопротивление Напряжение Тип Емкость   Сопротивление Напряжение Тип 

0,33µF 100 Ohm 24V AC A 3/24 0,33µF 47 Ohm 24V AC B 3/24 

0,33µF 220 Ohm 48V AC A 3/48 0,33µF 100 Ohm 48V AC B 3/48 

0,33µF 470 Ohm 115V AC A 3/115 0,33µF 470 Ohm 115V AC B 3/115 

0,33µF 1500 Ohm 230V AC A 3/230 0,33µF 1000 Ohm 230V AC B 3/230 

Выбор соединительного кабеля 

Кабель должен быть подобран, исходя из ожидаемых рабочих условий (температура, 
агрессивная атмосфера, погодные условия и т.д.). Количество проводов зависит от
количества точек переключения. 

Размыкающий или
замыкающий 

Перекидной 

количество проводов на 1 точку переключения 2 провода 3 провода 

земля 1 провод 

В любом случае ознакомьтесь со схемой подключения. 

Кабель должен соответствовать требованиям, указанным в документации производителя 
используемого кабельного ввода. Использование многожильных проводов или одиночных 
отдельных проводов не допускается! Взрывозащита не обеспечивается, если не выполняются 
данные требования. 

Емкость и индуктивность проводов 

При определении длины кабеля должны быть учтены максимально допустимые 
индуктивности и емкости подключенных искробезопасных устройств.   
Данные значения не должны превышаться за счет соединительного кабеля. 
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Подключение кабеля 
Во время выполнения электрических подключения внутри клеммной 
коробки напряжение должно быть отключено 

Подключение кабеля должно выполняться в соответствии с требованиями норм по 
монтажу электрических цепей. 

1. Отключите питание AL-ADF 

2. Снимите крышку клеммной коробки 

3. Вставьте кабель через втулку кабельного ввода 

4. Удалите изоляцию и подготовьте провода 

5. Наденьте на провода наконечники для крепления к клеммам 

6. Вставьте провода в клеммы по схеме подключения и зафиксируйте их 

7. Поместите на место крышку клеммной коробки. 

В отдельных случаях крышка может быть слегка откручена, чтобы совместить винт 
крышки с пазом на фланце корпуса. Винт крышки должен быть затянут с шестигранным 
ключом c усилием < Nm и опломбирован пломбой. Убедитесь, что винт крышки точно 
совмещен с пазом на фланце корпуса. 
8. Рекомендуется также нанести герметик Loctite на головку винта. 

Подключайте приборы по схеме, применимой к конкретному исполнению прибора. 

Выравнивание потенциалов и присоединение заземления 

Есть по крайней мере одна клемма для подключения провода заземления в клеммной 
коробке AL-ADF. Если прибор не имеет внешней клеммы заземления, в этом случае в процессе 
монтажа должно быть произведено электрическое соединение между монтажным разъемом и 
резервуаром. Если прибор имеет клемму заземления, выравнивание потенциалов или 
заземление может быть осуществлено с ее помощью. 

Обслуживание 
Приборы не требуют обслуживания при правильной эксплуатации. Однако они подлежат 
визуальному осмотру, который следует выполнять в процессе плановых проверок состояния 
контейнера, включая испытания контейнера давлением. 
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L2 

L1 

Поплавок поднят 

Поплавок в 
первоначальном 
положении 

Функциональный тест 

Функциональный тест служит для проверки правильной работы герконов. 

Функциональный тест перед монтажом в резервуар 
Перед установкой прибор может быть поверен на целостность цепи или при помощи омметра. 

1. Подключите цепи тестируемой 
точки перключения к тестеру 
(омметру). 

2. Поднимите поплавок и двигайте 
его к положению точки 
переключения. В зависимости 
от функции переключения 
тестер покажет замыкание или 
размыкание цепи. 

3. Передвиньте поплавок в 
исходное положение. 
Переключение должно 
произойти в исходное 
состояние 

4. Повторите шаги 1-3 для 
каждой точки. 

Важно: 

Расположение точки 
переключения (размер L…) 
отсчитывается между 
положением прокладки и 
серединой поплавка. 

Функциональный тест смонтированного прибора 

1. Функциональный тест установленного прибора можно произвести только изнутри резервуара. 
2. Рекомендуется демонтировать прибор для функционального теста 
3. Отключите электрические подключения 
4. Демонтируйте прибор из резервуара 
5. Проверьте прибор как описано в разделе Функциональный тест перед монтажом в резервуар 
6. Установите прибор в резервуар 
7. Восстановите электрические подключения в соответствии со схемой 

Функциональный тест смонтированного и подключенного прибора может вызвать
переключения и активировать подключенные исполнительные механизмы, или 
другие неожиданные процессы в подключенных цепях. Только квалифицированные 
специалисты могут работать в данным оборудованием, руководствуясь 
инструкциями по безопасности, применимыми в каждом конкретном случае. 
Должны быть приняты соответствующие меры по предотвращению возникновения 
искр. 

При работе приборов во взрывоопасной зоне, перед тем, как открыть крышку клеммной 
коробки, должно быть отключено напряжение питания. Открывать, отключив от сети! 
Риск повреждений и травм! 
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Сбой Причина Мера 

Не 
выполняется 
переключение 

Неправильное подключение 
Сверьтесь со 
схемой 

Проверьте положение 
настроечного диска 

Переключение 
происходит в 
неправильных 
значениях уровня

Прибор не 
устанавливается в 
нужное положение 
в резервуаре

Размеры фланца или 
резьба прибора не 
соответствуют резервуару

Переделайте место 
присоединения на 
резервуаре или на приборе
(отправьте на завод) 

Монтажный разъем на 
резервуаре дефектный 

Переделайте
монтажный разъем 

Резьба на приборе 
дефектная 

Верните прибор 
изготовителю  

Пожалуйста, свяжитесь с нами в случае любых затруднений, мы 
постараемся сделать все возможное для решения проблемы. 

Настроечный диск неправильно

установлен или неправильно 

заменен после удаления 

направляющей трубки  

                               Проверьте клеммы         Нарушение изоляции  

Геркон поврежден из-
за механических 
воздействий 

Верните прибор 
изготовителю 

Неправильно заказан 
прибор

Свяжитесь с 
поставщиком 

Проверьте поплавок Поплавок установлен неправильно

Поиск и устранение неисправностей
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Teхнические характеристики AL-ADF 

Электрические параметры 

Maксимальное напряжение: = 250V AC (V.rms) – = 250V DC 
Maксимальный ток: = 1,5 (A. rms) 
Mаксимальная мощность: = 100 VA / = 60W 

Температурные диапазоны 

Температурный 
класс 

Максимальная температура 
окружающей среды

T6 -40°C ≤T.amb ≤+55°C 
    

Номинальное давление

Максимальное номинальное давление: ≤ 25 б а р  (в зависимости от типа поплавка и вида 
присоединения к процессу). 



   
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Уполномоченный изготовителем импортер 
 

АО «ВИКА МЕРА» 
Юридический адрес: 142770, город Москва, поселение Сосенское, 
деревня Николо-Хованское, владение 1011А, строение 1, эт/офис 2/2.09 
Фактический адрес: 108814, город Москва, поселение Сосенское, деревня 
Николо-Хованское, владение 1011А, строение 1 
Тел.: +7 (495) 648-01-80 Факс: +7 (495) 648-01-81 
info@wika.ru 
www.wika.ru 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

KSR Kuebler Niveau-Messtechnik GmbH 
Heinrich-Kuebler-Platz 1 
69439 Zwingenberg am Neckar • Germany 
Tel. +49 6263/87-0 
Fax +49 6263/87-99 
info@ksr-kuebler.com 
www.ksr-kuebler.com 

WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG 
Alexander-Wiegand-Straße 30 
63911 Klingenberg • Germany 
Tel. +49 9372 132-0 
Fax +49 9372 132-406 
info@wika.de 
www.wika.de 

 


