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Подключение электричества должно выполняться компетентным персоналом 
при соблюдении действующих норм и правил.

Поставляемое устройство может использоваться только в системах вентиляции 
и воздушного отопления. Не используйте устройство в других целях!
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решетки AGO, AGO-R, ALU
воздуховоды DFA, ISODFA

воздушные клапаны SKG, SSK  
быстросъемные хомуты АР,

фильтры ZFA, ZFS

вентиляторы VKS, VKSA, VKSB

шумоглушители ZSS
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При  хранении  и  транспортировке  защищайте  устройства
 от грязи и воды. Не рекомендуется хранить устройства на складе больше одного года.                



Схема 1 (230 В, 1 фаза)

Схема 3 (400 В, 3 фазы) Схема 4 (400 В, 3 фазы)

Схема 2 (400 В, 2 фазы)

SK — термостат защиты от перегрева с автоматическим возвратом, 
температура срабатывания 60 °С;
ST — термостат защиты от перегрева с ручным возвратом, 
температура срабатывания 90 °С;
K — контакт реле вентилятора;
FU — предохранитель плавкий;
KM — контактор, магнитный пускатель;
QF — автоматический выключатель
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Технические данные


